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 in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG)."
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Ischgl

34,99 
kWh/m²a



Energieausweis für Wohngebäude

gemäß ÖNORM H 5055

und Richtlinie 2002/91/EG

GEBÄUDEDATEN KLIMADATEN

2

Brutto-Grundfläche m² Klimaregion

beheiztes Brutto-Volumen m³ Seehöhe m

charakteristische Länge (lc) m Heizgradtage Kd

Kompaktheit (A/V) 1/m Heiztage d

mittlerer U-Wert (Um) W/m²K Norm-Außentemperatur °C

LEK-Wert Soll-Innentemperatur °C

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

48,461

Referenzklima Standortklima Anforderung

zonenbezogen zonenbezogen spezifisch

HWB

WWWB

HTEB-RH

HTEB-WW

HTEB

HEB

EEB

PEB

CO2

ERLÄUTERUNGEN

Heizwärmebedarf (HWB) Vom Heizsystem in die Räume abgegebene Wärmemenge, die benötigt wird, um während der

Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20°C zu halten.

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB): Energiemenge, die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung

inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen

Standardnutzung zugeführt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter

können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können

aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

Version: AX3000 (20100104) für Allplan
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Energieausweis für Wohngebäude

Eingabe-Informationen
AX3000

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten :

Bauphysikalische Daten

Haustechnik Daten :

Haustechniksystem

Raumheizung :

Warmwasser :

RLT-Anlage :

Allgemeine Berechnungsparameter (aus Stammdaten)

Gebäudemassen :

Luftdichtheit:

Lüftung : 1,00 Natürliche Lüftung : 0,40 1/h

0,00 mechanische Lüftung:

1/h

%

%

0,11 1/h

Vx :

0,00

0,40 1/h

Wärmegewinne: 3,75 W/m²

Berechnungsgrundlagen : Gemäß OIB-Richtlinie 6

ÖNORM B 8110-3  -  Wärmespeicherung und Sonneneinflüsse

ÖNORM B 8110-5  -  Klimamodell und Nutzungsprofile

ÖNORM B 8110-6  -  Heizwärmebedarf und Kühlbedarf

ÖNORM B 8115  -  Schallschutz und Raumakustik im Hochbau

ÖNORM B 1800  -  Ermittlung von Flächen und Rauminhalten von Bauwerken

ÖNORM H 5056  -  Heiztechnik-Energiebedarf

ÖNORM H 5057  -  RLT - Energiebedarf für Wohn- und Nichtwohngebäude

ÖNORM H 5058  -  Kühltechnik - Energiebedarf

EN ISO  6946  -  Wärmedurchlaßwiderstand und Wärmedurchgangskoeffizient

EN ISO 10077-1:2006  -  Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen - Berechnung des 

ÖNORM B 8110-6:2007, Fomel (21)  - Berechnung der Wärmebrücken, Flächenheizung

Version: AX3000 (20100104) für Allplan

ÖNORM H 5059  -   Validierungsstand laut Sitzung 2008/03

ÖNORM B 8110-6 -   Validiert nach Beiblatt 1: EFH - Validierungsbeispiel für den Heizwärmebedarf

                                         Validiert nach Beiblatt 2: MFH - Validierungsbeispiel für den HWB

                                         Validiert nach Beiblatt 3: NWG - Validierungsbeispiel für den Heizwärmebedarf

ÖNORM H 5056   -   Validiert nach Beiblatt 1: Validierungsbeispiel Einfamilienhaus

ÖNORM H 5057  -   Validierungsstand 2009/02

ÖNORM H 5058  -   Noch im Validierungsprozess

Luftwechselrate:

                                         Validiert nach Beiblatt 3: Validierungsbeispiel Nicht-Wohngebäude

Validierung: Validiert nach Fachnormenausschuss ON-AG 235.12 - "Validierung von Software für die Gesamtenergieeffizienz"

                                               Wärmedurchgangskoeffizienten

OI3-Berechnungsleitfaden Version 1.6, 2004  -  OI3_Kennzahlen - Baubook (ÖBOX)

Bauteile:

ÖNORM H 5059  -  Beleuchtungsenergiebedarf

EN ISO 13788:2002  -  Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Bauteilen

                                         Validiert nach Beiblatt 2: Validierungsbeispiel Mehrfamilienhaus

Interne Wärmegewinne:

schwer

Dicht

Luftwechselzahl:

maschinell eingestellte Luftwechselrate:

Nutzungsgrad der WRG:

Nutzungsgrad des EWT:

Luftwechselrate infolge von Ex- und Infiltration nx:

Vmech :

Vgesamt :



LT W/K Verschattungsfaktor  fs 0,75
LV W/K qint W/m²
θih °C BF m²
tHeiz,d h/d Qh kWh/a

HWBBGF(SK) kWh/m²a

x
B8110 H5056

°C °C
Jänner 14,72 14,64
Februar 13,50 13,42
März 12,62 12,54
April 11,57 11,49
Mai 10,42 10,34
Juni 10,23 10,15
Juli 10,19 10,11
August 10,97 10,88
September 11,93 11,84
Oktober 13,27 13,18
November 14,61 14,53
Dezember 15,06 14,98

Jänner
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

29.Oktober C 151368 τ 129,556
9.April α 9,097

η0 0,900963

3.561,11 4.767,4110.931,85 6.651,98 17.583,83 1.206,30
13.606,42 1.585,02
9.195,78 2.936,695.717,01 3.478,77

8.459,09 5.147,32

2.654,15 1.615,04 4.269,18 4.092,49

781,11 5.904,71

3.446,24 5.031,25

3.561,11 8.715,46
3.446,24 7.538,73
3.561,11 6.497,80

3.446,24 9.121,19

794,64 483,54 1.278,18 5.154,35

1.425,87 867,64
485,61 295,49

3.200,64 1.947,58 5.148,22 5.677,73

13.483,01 3.557,53

3.561,11 9.465,82
2.293,51 5.674,95

3.446,24 7.872,16
3.561,11 9.238,84

9.604,78 5.844,46
8.382,37 5.100,64
5.543,27 3.373,06 8.916,33 4.425,92

kWh/M
3.561,11 5.095,07
3.216,49 5.660,83

Qint

3.561,11 7.118,64

11.881,00 7.229,54 19.110,54 1.533,96
15.449,24 2.444,34

kWh/MkWh/M kWh/M kWh/M kWh/M

Qgain

0,19 19,81 0,27 1,00 12.816,44

QT QV Qloss Qsol

8.575,54
9,64 10,36 0,71 0,99 2.781,42
4,16 15,84 0,37 1,00

10,53
18,56 1,44 6,82 0,15 0,00
15,03 4,97 1,77 0,56

0,00
17,33 2,67 3,98 0,25 0,01
19,12 0,88 12,12 0,08

11,19
9,62 10,38 0,88 0,95 1.459,00

14,20 5,80 1,79 0,56

6.374,45
0,73 19,27 0,37 1,00 9.788,80
4,81 15,19 0,53 1,00

55.832,86

durchbilanziert
θe,Standortklima ∆θ

kWh/M
γ η Qh

717,03

14.015,50
°C K

-1,53 21,53 0,27 1,00

24,00

Datum

28.Januar 2011

HEIZWÄRMEBEDARF (Referenzklima)

Heizgrenztemperatur

GZ
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

Standort : Referenzklima ÖSTERREICH gem. OENORM 8110-5 2007-08

3,75
20,00 1.276,38

451,33

34,99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

QT QV Qsol Qint Qh

Monatswerte (Referenz) Seite 4



LT W/K Verschattungsfaktor  fs 0,75
LV W/K qint W/m²
θih °C BF m²
tHeiz,d 24,00 h/d Qh kWh/a
Heizlast Ptot 41,8 kW HWBBGF(SK) kWh/m²a

x x
B8110 H5056

°C °C
Jänner -3,73 13,88 13,79
Februar -3,18 12,60 12,51
März -0,60 11,70 11,62
April 2,91 10,87 10,79
Mai 7,54 10,54 10,46
Juni 10,75 10,47 10,39
Juli 13,01 10,49 10,41
August 12,72 10,71 10,62
September 10,31 11,02 10,94
Oktober 6,43 12,60 12,52
November 0,78 13,55 13,47
Dezember -2,69 14,22 14,14

Jänner
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

15.September C 151368 τ 129,556
26.Juni α 9,097

η0 0,900963

20.143,95 2.013,26
16.507,30 2.575,0610.262,57 6.244,73

12.523,47 7.620,48

7.488,97 4.557,01 12.045,98 3.581,02

6.464,64 5.405,65

3.561,11 5.574,37

3.446,24 8.382,28
3.561,11 7.142,13
3.446,24 6.021,30

3.859,73 2.348,63
4.019,06 2.445,58
5.173,78 3.148,22 8.322,01 4.936,05

3.561,11 9.123,50
3.446,24 8.900,88

3.561,11 8.966,76

4.942,14 3.007,27 7.949,41 5.454,65
6.208,36 5.611,54 3.561,11 9.172,65

11.058,76 5.562,39
14.680,77 5.076,909.127,02 5.553,75

6.875,22 4.183,54

18.286,65 4.447,1711.368,79 6.917,86

3.561,11 5.908,44

3.446,24 8.523,13
3.561,11 8.008,28
3.216,49 6.452,1811.552,71 7.029,77 18.582,47 3.235,69

13.095,51 7.968,56 21.064,06 2.347,33
kWh/M kWh/M kWh/M kWh/M

QT QV Qint Qgain

1,00 14.569,62

kWh/M kWh/M

9,69 1,01

Qloss Qsol

19,22 0,36
22,69 0,28

1,00 10.486,39
13,57 0,59 1,00 4.929,00

0,90 797,39

6,99 1,48 0,67 58,72
7,28 1,39 0,71 95,46

12,46 0,83 0,96 2.259,13
9,25 1,12 0,84 446,38

20,60 0,44 1,00 10.280,83
17,09 0,58 1,00 6.183,15

12.130,58

Qh
°C K kWh/M

23,73 0,28 1,00
23,18 0,35 1,00

θe,Standortklima ∆θ γ η

15.155,66

Heizgrenztemperatur

GZ
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

Datum

28.Januar 2011

HEIZWÄRMEBEDARF (Standortklima)

durchbilanziert

48,51

451,33 3,75
20,00 1.276,38

717,03
Standort : Ischgl Region:ZA H=1376

77.392,30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

QT QV Qsol Qint Qh

Monatswerte (Standort) Seite 5



Anschluss Verteilung Speicherung gesamt zurückgewinnbar

QTW,WA   kWh/M QTW,WV   kWh/M QTW,WS   kWh/M QTW,WB   kWh/M Qkomb,WB  kWh/MQTW    kWh/M QTW,beh   kWh/M

Jänner 78,82 38,39 117,21 78,82
Februar 71,19 34,68 105,87 71,19
März 78,82 38,39 117,21 78,82
April 76,28 37,16 113,43 76,28
Mai 78,82 38,39 117,21 78,82
Juni 76,28 37,16 113,43 76,28
Juli 78,82 38,39 117,21 78,82
August 78,82 38,39 117,21 78,82
September 76,28 37,16 113,43 76,28
Oktober 78,82 38,39 117,21 78,82
November 76,28 37,16 113,43 76,28
Dezember 78,82 38,39 117,21 78,82

928,03 0,00 452,06 1.380,09 928,03

benötigte Verluste
Heizenergie d. Aufbereitung

Qtw   kWh/M Q*TW   kWh/M QTW  kWh/M

Jänner 1.731,10 1.848,31 1.848
Februar 1.563,57 1.669,44 1.669
März 1.731,10 1.848,31 1.848
April 1.675,25 1.788,69 1.789

Mai 1.731,10 1.848,31 1.848
Juni 1.675,25 1.788,69 1.789
Juli 1.731,10 1.848,31 1.848
August 1.731,10 1.848,31 1.848
September 1.675,25 1.788,69 1.789
Oktober 1.731,10 1.848,31 1.848
November 1.675,25 1.788,69 1.789
Dezember 1.731,10 1.848,31 1.848

20.382,26 21.762 kWh/a

WW-
Wärmebedarf

TRINKWASSER

Verluste der Wärmeabgabe Warmwasser

Verluste 

Bilanzierung

28.Januar 2011

GZ
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

Datum

Bereitstellung

TW Seite 6



QHEB,TW QHEB HTEB

Jänner 1.848,31 1.848,31 117
Februar 1.669,44 1.669,44 106
März 1.848,31 1.848,31 117
April 1.788,69 1.788,69 113
Mai 1.848,31 1.848,31 117
Juni 1.788,69 1.788,69 113
Juli 1.848,31 1.848,31 117
August 1.848,31 1.848,31 117
September 1.788,69 1.788,69 113
Oktober 1.848,31 1.848,31 117
November 1.788,69 1.788,69 113
Dezember 1.848,31 1.848,31 117

QHTEB,TW(m.HE)=

Heizenergiebedarf- TW  (11) Heiztechnik-Energiebedarf - TW(189)

1.380

QHEB,TW = Qtw + QTW - QSol,TW - Qumw,WP,TW QHTEB = QHEB  - Qtw  + QUmw + Qsol + Qel   

QHEB  = QHEB,TW+QHE 

28.Januar 2011

GZ

HEIZTECHNIK-ENERGIEBEDARF TW

Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule
Datum
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GZ

Wärmebereitstellung 

Warmwasser/Raumheizung  

Regelfähigkeit
(Fixwert = Zweigriffarmaturen)
Verbrauchserfassung
(Fixwert = individuell)

Lage Berechnungs- Durchmesser
konditioniert Länge Normlänge DN Leitung Armaturen

Verteilleitung 0 23,59 m 70 2/3 gedämmt 0

Steigleitung 0 63,82 m 40 2/3 gedämmt 0

Stichleitung 255,28 m
0,00 m 342,69 m

Material : Stahl

    Zirkulation 0
Berechnungs- Durchmesser

Länge Normlänge DN Leitung Armaturen
Verteilleitung 25 0/3 gedämmt 0

Steigleitung 25 0/3 gedämmt 0

Baujahr Öl          
Heizsystem

&EP_W_SYSTEM_NORM
Aufstellungsort Betriebsweise
      konditioniert 0       modulierend 0 0

Kesselleistung berechnet

Wärmespeicher Mehrere Elektrokleinspeicher
      konditioniert 0
      Anschlussteile gedämmt 0
      E-Patrone 0

Verteilleitung fero1= 1,40 qVerteil= 0,30
Steigleitung fero2= 1,20 qSteigl= 0,30

Verteilleitung-Z fero1= 1,20
Steigleitung-Z fero2= 1,10

∆θbeheizt= 23,76 ∆θunbeheizt= 30,76

Wärmespeicherung

Wärmeabgabe der Leitungen

Energieträger
Keine Wärmebereitstellung

15,0 kW 15,0 kW

Dämmung

Wärmebereitstellungs-System

TRINKWASSER-Eingaben

zentral

Individuelle Warmwasser-Verbrauchsermittlung

Warmwasserverteilung 
Dämmung

Datum

28.Januar 2011
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

nicht kombiniert

Wärmeabgabe

Zweigriffarmaturen

TW Seite 8



GZ

Gebläse für Brenner 

Fördergerät bei Biomasse

PTW,WV,p (Zirkulationspumpe)

PTW,WS,p (Speicherpumpe)

PTW,K,p (Heizkesselpumpe)

PTW,K,Ölp (Ölpumpe)

PTW,K,Geb (Heizkesselgebläse)

PTW,BE (Förderung von Biomasse)

tH,K,be QH,WV,HE QH,WS,HE QH,WB,HE
* QH,HE

Jänner
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

(*) In der Wärmebereitstellung d. Nah- und Fernwärme wird  der Hilfsenergieeinsatz für Wärmebereitstellung nicht 
berücksichtigt

--

kein Gebläse

QH,HE= 0,00

28.Januar 2011

HILFSENERGIE

Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule
Datum

TW Seite 9



Anschluss Verteilung Speicherung gesamt zurückgewinnbar

QH,WA   kWh/M QH,WV   kWh/M QH,WS   kWh/M QH,WB   kWh/M Qkomb,WB  kWh/M QH    kWh/M QH,beh   kWh/M

Jänner 1.975,23 3.605,02 5.580,25 1.975,23
Februar 1.784,08 2.923,61 4.707,69 1.784,08
März 1.975,23 2.650,01 4.625,24 1.975,23
April 1.911,51 1.840,39 3.751,91 1.911,51
Mai 1.975,23 1.234,38 3.209,61 1.975,23
Juni 254,87 192,01 446,88 254,87
Juli
August
September 955,76 568,45 1.524,21 955,76
Oktober 1.975,23 1.628,87 3.604,10 1.975,23
November 1.911,51 2.660,22 4.571,73 1.911,51
Dezember 1.975,23 3.489,81 5.465,04 1.975,23

Heiztage Q*H Q*
Hkomb Verluste η Qrgwb  kWh/M

Jänner 31 15.077,51 26.644,31 1,00 7.962,49
Februar 28 12.062,14 23.290,17 1,00 8.307,45
März 31 10.219,34 22.911,89 1,00 10.062,33
April 30 6.229,30 18.432,68 0,99 10.510,92
Mai 31 3.018,00 14.268,38 0,90 11.177,55

Juni 4 618,39 8.396,29 0,82 9.232,03
Juli 6.208,36 0,67 9.251,47
August 6.464,64 0,70 9.045,58

September 15 1.397,29 9.846,22 0,84 9.414,32
Oktober 31 5.024,78 15.650,08 0,98 9.196,18
November 30 10.415,45 21.079,03 1,00 8.009,09
Dezember 31 14.491,46 25.608,99 1,00 7.628,42

Bilanzierung

Datum

RAUMHEIZUNG

28.Januar 2011

Bereitstellung

Verluste der Wärmeabgabe Raumheizung

Verluste 

GZ
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

RH Seite 10



QHEB,H QHEB HTEB

Jänner 18.682,53 19.144,90 3.989
Februar 14.985,75 15.355,68 3.225
März 12.869,35 13.182,78 2.902
April 8.069,69 8.260,32 2.077
Mai 4.252,38 4.341,06 2.082
Juni 810,39 828,48 382
Juli 0,29 -58
August 0,48 -95
September 1.965,75 2.005,56 1.208
Oktober 6.653,65 6.807,13 1.878
November 13.075,67 13.395,16 2.909
Dezember 17.981,27 18.425,68 3.856

QHTEB,RH(m.HE)= 24.355

Heizenergiebedarf- H  (10) Heiztechnik-Energiebedarf -RH(189)
QHEB,H = Ql + QH  - Qumw,WP,H  - η(Qg + Qrgw) QHTEB = QHEB  - Qh  + QUmw + Qsol + Qel    (189)

QHEB  = QHEB,H+QHE 

HEIZTECHNIK-ENERGIEBEDARF RH

GZ
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

Datum

28.Januar 2011

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

Jä
nn

er

F
eb

ru
ar

M
är

z

A
pr

il

M
ai

Ju
ni

Ju
li

A
ug

us
t

S
ep

te
m

be
r

O
kt

ob
er

N
ov

em
be

r

D
ez

em
be

r

Qkomb,WB QH,WB

QH,WA QH,WS

QH,WV
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Wärmebereitstellung 

Warmwasser/Raumheizung  0

Regelung
Wärmeabgabesystem
Wämeverbrauchsfeststellung
Systemtemperaturen

Lage Berechnungs- Norm- Durchmesser
konditioniert länge länge DN Leitung Armaturen

Verteilleitung 0 68,77 m 70 3/3 gedämmt 0

Steigleitung 0 127,64 m 40 2/3 gedämmt 0

Anbindeleitung 893,47 m 20 2/3 gedämmt 0

0,00 m 1.089,87 m

Baujahr 1978 Energieträger
Heizsystem

&EP_H_SYSTEM_NORM
Aufstellungsort Betriebsweise Heizkreisregelung

      konditioniert 0       modulierend 0       gleitend 0

Kesselleistung berechnet

Wärmespeicher ohne Speicher
      konditioniert 0
      Anschlussteile gedämmt 0
      E-Patrone 0

Verteilleitung fero1= 1,70 qVerteil= 0,24
Steigleitung fero2= 1,20 qSteigl= 0,30

θbeheizt= 20,00 θunbeheizt= 13,00

Wärmespeicherung

Wärmeabgabe der Leitungen

Öl          
Standardheizkessel ölbeheizt vor 1978

50,0 kW 42,0 kW

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung
Heizkörper (70°C/55°C)

Wärmebereitstellungs-System

Wärmeverteilung 
Dämmung

GZ

Heizkörper-Regulierventile, von Hand betätigt
Kleinflächige Wärmeabgabe wie Radiatoren, Einzelraumheizer

RAUMHEIZUNG-Eingaben

28.Januar 2011

Wärmeabgabe

Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule
Datum

zentral

nicht kombiniert

RH Seite 12



Gebläse für Brenner kein Gebläse

Fördergerät bei Biomasse

PH,Vent (Gebläsekonvektotr)

PH,WV,p (Umwälzpumpe) 141,0 W

PH,WS,p (Heizungsspeicherpumpe)

PH,K,p (Heizkesselpumpe) 141,0 W

PH,K,Ölp (Ölpumpe) 1.000,0 W

PH,K,Geb (Heizkesselgebläse)

PH,BE (Förderung von Biomasse)

tH,K,be QH,WA,HE QH,WV,HE QH,WS,HE QH,WB,HE
* QH,HE

Jänner 301,55 42,52 419,85 462,37
Februar 241,24 34,02 335,91 369,93
März 204,39 28,82 284,61 313,43
April 124,59 17,57 173,07 190,64
Mai 60,36 8,51 80,17 88,68
Juni 12,37 1,74 16,34 18,09
Juli 0,29 0,29
August 0,48 0,48
September 27,95 3,94 35,87 39,81
Oktober 100,50 14,17 139,31 153,48
November 208,31 29,37 290,11 319,49
Dezember 289,83 40,87 403,54 444,41

2.401,09

(*) In der Wärmebereitstellung d. Nah- und Fernwärme wird  der Hilfsenergieeinsatz für Wärmebereitstellung nicht 
berücksichtigt

QH,HE=

--

Hilfsenergie

GZ
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

Datum

28.Januar 2011

RH Seite 13



Wärmebereitstellung 

Warmwasser/Raumheizung  

Regelfähigkeit
(Fixwert = Zweigriffarmaturen)
Verbrauchserfassung
(Fixwert = individuell)

Lage Berechnungs- Durchmesser
konditioniert Länge Normlänge DN Leitung Armaturen

Verteilleitung 0 23,59 m 23,59 m 70 3/3 gedämmt 1

Steigleitung 0 63,82 m 63,82 m 40 3/3 gedämmt 1

Stichleitung 255,28 m 255,28 m
342,69 m 342,69 m

Material : Kunststoff

     Zirkulation 0
Berechnungs- Durchmesser

Länge Normlänge DN Leitung Armaturen
Verteilleitung 25 0/3 gedämmt 0

Steigleitung 25 0/3 gedämmt 0

Baujahr Öl          
Heizsystem

&EP_W_SYSTEM_NORM
Aufstellungsort Betriebsweise
      konditioniert 0       modulierend 1 0

Wärmespeicher Indirekt beheizter Speicher ab 1994
      konditioniert 0
      Anschlussteile gedämmt 1

      E-Patrone 0

Wärmespeicherung

Dämmung

Wärmebereitstellungs-System

Energieträger

Dämmung

Brennwertgerät nach 1994

Warmwasserverteilung 

Individuelle Warmwasser-Verbrauchsermittlung

Wärmeabgabe

nicht kombiniert

Zweigriffarmaturen

GZ

TRINKWASSER-Referenz

28.Januar 2011
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

Datum

zentral

Referenz Seite 14



Wärmebereitstellung 

Warmwasser/Raumheizung  0

Regelung
Wärmeabgabesystem
Wämeverbrauchsfeststellung
Systemtemperaturen

Lage Berechnungs- Norm- Durchmesser
konditioniert länge länge DN Leitung Armaturen

Verteilleitung 0 68,77 m 68,77 m 70 3/3 gedämmt 1

Steigleitung 0 127,64 m 127,64 m 40 3/3 gedämmt 1

Anbindeleitung 893,47 m 893,47 m 20 1/3 gedämmt 1

1.089,87 m 1.089,87 m

Baujahr Energieträger
Heizsystem

&EP_H_SYSTEM_NORM
Aufstellungsort Betriebsweise Heizkreisregelung
      konditioniert 0       modulierend 1       gleitend 0

Wärmespeicher ohne Speicher
      konditioniert 0
      Anschlussteile gedämmt 0
      E-Patrone 0

Referenzsystem : 

Zuschlagsfaktor zum Referenz-Heiztechnik-Energiebedarf fHT : 1,15

A.4 Gas und Öl

Brennwertgerät nach 1994

Wärmespeicherung

Öl          

Wärmebereitstellungs-System

Wärmeverteilung 
Dämmung

Heizkörper Ref. Einfamilien-,Zweifamilien-,Reihenhaus (55°C/45°C)
Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung

Wärmeabgabe

nicht kombiniert

Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung
Kleinflächige Wärmeabgabe wie Radiatoren, Einzelraumheizer

RAUMHEIZUNG-Referenz

28.Januar 2011

DatumGZ
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

zentral

Referenz Seite 15



 

Datum

28.Januar 2011

Orien- Anz L B Fläche Fläche Wärmedurch-

tierung Brutto Netto gangskoeff. Ui * Ai * fi
Ai Ui Fakt. Fi fFH

m m m2 m2 [W/(m2K)] [-] [-] [W/K]

1 2. UG
KB KB erdanliegender Fußboden 12,42 10,07 125,08 0,48 0,50 1,00 30,14
N KW erdanliegende Wand saniert 8,72 3,00 26.17 22,42 0,29 0,50 1,00 3,23
N IF Fenster_03 1 1,00 1,25 1,25 0,96 0,50 1,00 0,60
N IF Fenster_03 1 1,00 1,25 1,25 0,96 0,50 1,00 0,60
N IF Fenster_03 1 1,00 1,25 1,25 0,96 0,50 1,00 0,60
NW KW erdanliegende Wand saniert 1,58 3,00 4,75 0,29 0,50 1,00 0,68
W KW erdanliegende Wand saniert 10,57 3,00 31,70 0,29 0,50 1,00 4,57
S IW Wand zu unbeheiztem Keller 12,42 3,00 37,27 1,20 0,50 1,00 22,31
O IW Wand zu unbeheiztem Keller 4,25 3,00 12,75 1,20 1,00 1,00 15,27
N IW Wand zu unbeheiztem Keller 2,57 3,00 7,72 1,20 1,00 1,00 9,24
O IW Wand zu unbeheiztem Keller 7,36 3,00 22,07 1,20 1,00 1,00 26,42

2 2. UG
FB FB Geschoßdecke 19,80 19,80 392.05 125,08 0,93 0,00 1,00 0,00
FB TF Decke zum Keller 266,97 1,00 266,97 0,83 0,50 1,00 111,19
NO AW Aussenwand nach Sanierung 2,56 3,45 8,83 0,16 1,00 1,00 1,45
N AW Aussenwand nach Sanierung 16,30 3,45 56.23 38,17 0,16 1,00 1,00 6,26
N AF Fenster_05 1 2,35 1,85 4,35 0,84 1,00 1,00 3,65
N AF Fenster_05 1 2,35 1,85 4,35 0,84 1,00 1,00 3,65
N AF Fenster_05 1 2,35 1,85 4,35 0,84 1,00 1,00 3,65
N AF Fenster_08 1 1,25 1,25 1,56 0,93 1,00 1,00 1,45
N AF Fenster_08 1 1,25 1,25 1,56 0,93 1,00 1,00 1,45
N AF Fenster_09 1 1,51 1,25 1,89 0,91 1,00 1,00 1,72
NW AW Aussenwand nach Sanierung 1,58 3,45 5.47 3,73 0,16 1,00 1,00 0,61
NW AF Fenster_10 1 1,39 1,25 1,73 0,92 1,00 1,00 1,60
W AW Aussenwand nach Sanierung 2,61 3,45 9,00 0,16 1,00 1,00 1,48
NW AW Aussenwand nach Sanierung 2,27 3,45 7.84 3,99 0,16 1,00 1,00 0,65
NW AF Fenster_06 1 2,08 1,85 3,85 0,85 1,00 1,00 3,27

Wärmeverlust

Transmissionswärmeverlust [W/K]

Bauteil

Temperatur-
korrektur

Kommentar

GZ
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

ENERGIEAUSWEIS

Wärmeverlust Seite 16



 

Datum

28.Januar 2011

Orien- Anz L B Fläche Fläche Wärmedurch-

tierung Brutto Netto gangskoeff. Ui * Ai * fi
Ai Ui Fakt. Fi fFH

m m m2 m2 [W/(m2K)] [-] [-] [W/K]

Wärmeverlust

Transmissionswärmeverlust [W/K]

Bauteil

Temperatur-
korrektur

Kommentar

GZ
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

ENERGIEAUSWEIS

SW AW Aussenwand nach Sanierung 2,41 3,45 8.32 4,47 0,16 1,00 1,00 0,73
SW AF Fenster_06 1 2,08 1,85 3,85 0,85 1,00 1,00 3,27
S AW Aussenwand nach Sanierung 1,60 3,45 5,53 0,16 1,00 1,00 0,91
W AW Aussenwand nach Sanierung 3,34 3,45 11.52 5,51 0,16 1,00 1,00 0,90
W AF Fenster_07 1 3,34 1,80 6,01 0,82 1,00 1,00 4,93
N AW Aussenwand nach Sanierung 1,70 3,45 5,86 0,16 1,00 1,00 0,96
W AW Aussenwand nach Sanierung 9,69 3,45 33.43 20,39 0,16 1,00 1,00 3,34
W AF Fenster_05 1 2,35 1,85 4,35 0,84 1,00 1,00 3,65
W AF Fenster_05 1 2,35 1,85 4,35 0,84 1,00 1,00 3,65
W AF Fenster_05 1 2,35 1,85 4,35 0,84 1,00 1,00 3,65
O IW Wand zu unbeheiztem Keller 9,38 3,45 32,36 1,20 1,00 1,00 38,74
S IW Wand zu unbeheiztem Keller 4,12 3,45 14,21 1,20 1,00 1,00 17,01
O KW erdanliegende Wand mit Innendämmung 5,66 3,45 19,51 0,39 0,50 1,00 3,79
N KW erdanliegende Wand mit Innendämmung 2,29 3,45 7.91 5,46 0,39 0,50 1,00 1,06
N IF Fenster_12 1 1,96 1,25 2,45 0,89 0,50 1,00 1,09
O AW Aussenwand nach Sanierung 4,01 3,45 13,82 0,16 1,00 1,00 2,27

3 EG
DE DE Geschoßdecke 20,49 20,49 419.75 377,96 0,93 0,00 1,00 0,00
DE TF Flachdach nach Sanierung 21,35 1,00 21,35 0,18 0,00 1,00 0,00
DE TF Flachdach nach Sanierung 2,09 1,00 2,09 0,18 0,00 1,00 0,00
DE TF Flachdach nach Sanierung 16,50 1,00 16,50 0,18 0,00 1,00 0,00
DE TF Flachdach nach Sanierung 1,85 1,00 1,85 0,18 0,00 1,00 0,00
NO AW Aussenwand nach Sanierung 2,47 3,50 8.64 5,55 0,16 1,00 1,00 0,91
NO AF Fenster_19 1 1,12 1,25 1,40 0,94 1,00 1,00 1,32
NO AF Fenster_21 1 1,35 1,25 1,68 0,92 1,00 1,00 1,55
N AW Aussenwand nach Sanierung 16,53 3,50 57.84 40,32 0,16 1,00 1,00 6,61
N AF Fenster_05 1 2,35 1,85 4,35 0,84 1,00 1,00 3,65
N AF Fenster_05 1 2,35 1,85 4,35 0,84 1,00 1,00 3,65
N AF Fenster_05 1 2,35 1,85 4,35 0,84 1,00 1,00 3,65
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Datum

28.Januar 2011

Orien- Anz L B Fläche Fläche Wärmedurch-

tierung Brutto Netto gangskoeff. Ui * Ai * fi
Ai Ui Fakt. Fi fFH

m m m2 m2 [W/(m2K)] [-] [-] [W/K]

Wärmeverlust

Transmissionswärmeverlust [W/K]

Bauteil

Temperatur-
korrektur

Kommentar

GZ
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

ENERGIEAUSWEIS

N AF Fenster_09 1 1,51 1,25 1,89 0,91 1,00 1,00 1,72
N AF Fenster_14 1 2,06 1,25 2,58 0,89 1,00 1,00 2,30
NW AW Aussenwand nach Sanierung 1,58 3,50 5.55 3,81 0,16 1,00 1,00 0,63
NW AF Fenster_20 1 1,39 1,25 1,73 0,92 1,00 1,00 1,60
W AW Aussenwand nach Sanierung 2,61 3,50 9,13 0,16 1,00 1,00 1,50
NW AW Aussenwand nach Sanierung 2,27 3,50 7.95 4,10 0,16 1,00 1,00 0,67
NW AF Fenster_13 1 2,08 1,85 3,85 0,85 1,00 1,00 3,27
SW AW Aussenwand nach Sanierung 2,41 3,50 8.44 4,59 0,16 1,00 1,00 0,75
SW AF Fenster_13 1 2,08 1,85 3,85 0,85 1,00 1,00 3,27
S AW Aussenwand nach Sanierung 1,60 3,50 5,61 0,16 1,00 1,00 0,92
W AW Aussenwand nach Sanierung 3,34 3,50 11.69 5,68 0,16 1,00 1,00 0,93
W AF Fenster_07 1 3,34 1,80 6,01 0,82 1,00 1,00 4,93
N AW Aussenwand nach Sanierung 1,70 3,50 5,95 0,16 1,00 1,00 0,98
W AW Aussenwand nach Sanierung 9,74 3,50 34.08 21,04 0,16 1,00 1,00 3,45
W AF Fenster_05 1 2,35 1,85 4,35 0,84 1,00 1,00 3,65
W AF Fenster_05 1 2,35 1,85 4,35 0,84 1,00 1,00 3,65
W AF Fenster_05 1 2,35 1,85 4,35 0,84 1,00 1,00 3,65
S AW Aussenwand nach Sanierung 4,33 3,50 15,16 0,16 1,00 1,00 2,49
SW AW Aussenwand nach Sanierung 2,07 3,50 7.24 4,61 0,16 1,00 1,00 0,76
SW AF Fenster_16 1 1,43 1,85 2,64 0,88 1,00 1,00 2,32
SO AW Aussenwand nach Sanierung 2,08 3,50 7.28 4,64 0,16 1,00 1,00 0,76
SO AF Fenster_16 1 1,43 1,85 2,64 0,88 1,00 1,00 2,32
S AW Aussenwand nach Sanierung 11,42 3,50 39.97 26,08 0,16 1,00 1,00 4,28
S AF Fenster_11 1 1,00 2,20 2,20 0,91 1,00 1,00 2,00
S AF Fenster_11 1 1,00 2,20 2,20 0,91 1,00 1,00 2,00
S AF Fenster_11 1 1,00 2,20 2,20 0,91 1,00 1,00 2,00
S AF Fenster_11 1 1,00 2,20 2,20 0,91 1,00 1,00 2,00
S AF Fenster_23 1 0,75 0,75 0,56 1,08 1,00 1,00 0,61
S AF Fenster_23 1 0,75 0,75 0,56 1,08 1,00 1,00 0,61
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Datum

28.Januar 2011

Orien- Anz L B Fläche Fläche Wärmedurch-

tierung Brutto Netto gangskoeff. Ui * Ai * fi
Ai Ui Fakt. Fi fFH

m m m2 m2 [W/(m2K)] [-] [-] [W/K]

Wärmeverlust

Transmissionswärmeverlust [W/K]

Bauteil

Temperatur-
korrektur

Kommentar

GZ
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

ENERGIEAUSWEIS

S AF Fenster_25 1 1,80 2,20 3,96 0,85 1,00 1,00 3,37
SO AW Aussenwand nach Sanierung 3,86 3,50 13,50 0,16 1,00 1,00 2,21
NO AW Aussenwand nach Sanierung 0,69 3,50 2,42 0,16 1,00 1,00 0,40
O AW Aussenwand nach Sanierung 1,20 3,50 4.20 2,70 0,16 1,00 1,00 0,44
O AF Fenster_17 1 1,20 1,25 1,50 0,93 1,00 1,00 1,40
S AW Aussenwand nach Sanierung 1,32 3,50 4,63 0,16 1,00 1,00 0,76
SO AW Aussenwand nach Sanierung 2,74 3,50 9.61 7,63 0,16 1,00 1,00 1,25
SO AF Fenster_18 1 1,28 1,55 1,98 0,91 1,00 1,00 1,80
NO AW Aussenwand nach Sanierung 2,75 3,50 9.64 7,66 0,16 1,00 1,00 1,26
NO AF Fenster_18 1 1,28 1,55 1,98 0,91 1,00 1,00 1,80
O AW Aussenwand nach Sanierung 2,01 3,50 7,04 0,16 1,00 1,00 1,15
N AW Aussenwand nach Sanierung 2,62 3,50 9,17 0,16 1,00 1,00 1,50
W AW Aussenwand nach Sanierung 2,00 3,50 7.01 4,34 0,16 1,00 1,00 0,71
W AT Tür_01 1 1,30 2,05 2,67 2,00 1,00 1,00 5,34
N AW Aussenwand nach Sanierung 1,50 3,50 5.24 2,82 0,16 1,00 1,00 0,46
N AF Fenster_24 1 1,10 2,20 2,42 0,90 1,00 1,00 2,18
O AW Aussenwand nach Sanierung 3,02 3,50 10.56 3,92 0,16 1,00 1,00 0,64
O AF Fenster_22 1 3,02 2,20 6,64 0,81 1,00 1,00 5,38
SO AW Aussenwand nach Sanierung 2,53 3,50 8,85 0,16 1,00 1,00 1,45
O AW Aussenwand nach Sanierung 4,47 3,50 15.65 13,07 0,16 1,00 1,00 2,14
O AF Fenster_15 1 2,07 1,25 2,58 0,89 1,00 1,00 2,30

4 OG
DE DE Geschoßdecke 19,67 19,67 387.10 271,58 0,93 0,00 1,00 0,00
DE TF Decke zu unbek. Dachraum saniert 59,95 1,00 59,95 0,12 0,50 1,00 3,48
DE TF Decke zu unbeh. Dachraum 55,57 1,00 55,57 0,55 0,50 1,00 15,25
NO AW Aussenwand nach Sanierung 2,47 2,95 7.28 4,20 0,16 1,00 1,00 0,69
NO AF Fenster_27 1 1,12 1,25 1,40 0,94 1,00 1,00 1,32
NO AF Fenster_21 1 1,35 1,25 1,68 0,92 1,00 1,00 1,55
N AW Aussenwand nach Sanierung 2,23 2,95 6.57 3,79 0,16 1,00 1,00 0,62
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Datum

28.Januar 2011

Orien- Anz L B Fläche Fläche Wärmedurch-

tierung Brutto Netto gangskoeff. Ui * Ai * fi
Ai Ui Fakt. Fi fFH

m m m2 m2 [W/(m2K)] [-] [-] [W/K]

Wärmeverlust

Transmissionswärmeverlust [W/K]

Bauteil

Temperatur-
korrektur

Kommentar

GZ
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

ENERGIEAUSWEIS

N AF Fenster_28 1 1,19 1,25 1,49 0,94 1,00 1,00 1,40
N AF Fenster_32 1 1,04 1,25 1,30 0,95 1,00 1,00 1,23
NW AW Aussenwand nach Sanierung 2,04 2,95 6.01 3,47 0,16 1,00 1,00 0,57
NW AF Fenster_33 1 2,04 1,25 2,55 0,89 1,00 1,00 2,27
N AW Holzrieglwand Saniert 14,00 2,95 41.31 29,71 0,16 1,00 1,00 4,69
N AF Fenster_31 1 1,10 2,15 2,37 0,90 1,00 1,00 2,13
N AF Fenster_31 1 1,10 2,15 2,37 0,90 1,00 1,00 2,13
N AF Fenster_17 1 1,20 1,25 1,50 0,93 1,00 1,00 1,40
N AF Fenster_17 1 1,20 1,25 1,50 0,93 1,00 1,00 1,40
N AF Fenster_17 1 1,20 1,25 1,50 0,93 1,00 1,00 1,40
N AF Fenster_31 1 1,10 2,15 2,37 0,90 1,00 1,00 2,13
W AW Aussenwand nach Sanierung 10,23 2,95 30.17 25,67 0,16 1,00 1,00 4,21
W AF Fenster_17 1 1,20 1,25 1,50 0,93 1,00 1,00 1,40
W AF Fenster_17 1 1,20 1,25 1,50 0,93 1,00 1,00 1,40
W AF Fenster_17 1 1,20 1,25 1,50 0,93 1,00 1,00 1,40
S AW Aussenwand nach Sanierung 1,69 2,95 4,99 0,16 1,00 1,00 0,82
W AW Holzrieglwand Saniert 9,29 2,95 27.42 19,94 0,16 1,00 1,00 3,15
W AF Fenster_30 1 1,10 1,25 1,38 0,94 1,00 1,00 1,29
W AF Fenster_30 1 1,10 1,25 1,38 0,94 1,00 1,00 1,29
W AF Fenster_31 1 1,10 2,15 2,37 0,90 1,00 1,00 2,13
W AF Fenster_31 1 1,10 2,15 2,37 0,90 1,00 1,00 2,13
S AW Aussenwand nach Sanierung 17,51 2,95 51.65 42,41 0,16 1,00 1,00 6,96
S AF Fenster_30 1 1,10 1,25 1,38 0,94 1,00 1,00 1,29
S AF Fenster_30 1 1,10 1,25 1,38 0,94 1,00 1,00 1,29
S AF Fenster_30 1 1,10 1,25 1,38 0,94 1,00 1,00 1,29
S AF Fenster_31 1 1,10 2,15 2,37 0,90 1,00 1,00 2,13
S AF Fenster_30 1 1,10 1,25 1,38 0,94 1,00 1,00 1,29
S AF Fenster_30 1 1,10 1,25 1,38 0,94 1,00 1,00 1,29
SO AW Aussenwand nach Sanierung 3,84 2,95 11,32 0,16 1,00 1,00 1,86
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Datum

28.Januar 2011

Orien- Anz L B Fläche Fläche Wärmedurch-

tierung Brutto Netto gangskoeff. Ui * Ai * fi
Ai Ui Fakt. Fi fFH

m m m2 m2 [W/(m2K)] [-] [-] [W/K]

Wärmeverlust

Transmissionswärmeverlust [W/K]

Bauteil

Temperatur-
korrektur

Kommentar

GZ
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

ENERGIEAUSWEIS

NO AW Aussenwand nach Sanierung 0,69 2,95 2,04 0,16 1,00 1,00 0,33
O AW Aussenwand nach Sanierung 1,20 2,95 3.54 2,04 0,16 1,00 1,00 0,33
O AF Fenster_17 1 1,20 1,25 1,50 0,93 1,00 1,00 1,40
S AW Aussenwand nach Sanierung 1,32 2,95 3,90 0,16 1,00 1,00 0,64
SO AW Aussenwand nach Sanierung 2,74 2,95 8.10 6,12 0,16 1,00 1,00 1,00
SO AF Fenster_29 1 1,28 1,55 1,98 0,91 1,00 1,00 1,80
NO AW Aussenwand nach Sanierung 2,75 2,95 8.13 6,15 0,16 1,00 1,00 1,01
NO AF Fenster_29 1 1,28 1,55 1,98 0,91 1,00 1,00 1,80
O AW Aussenwand nach Sanierung 2,01 2,95 5,94 0,16 1,00 1,00 0,97
N AW Aussenwand nach Sanierung 4,11 2,95 12,12 0,16 1,00 1,00 1,99
O AW Aussenwand nach Sanierung 1,02 2,95 3.00 1,77 0,16 1,00 1,00 0,29
O AF Fenster_36 1 0,95 1,30 1,24 0,96 1,00 1,00 1,19
SO AW Aussenwand nach Sanierung 2,53 2,95 7,46 0,16 1,00 1,00 1,22
O AW Aussenwand nach Sanierung 4,47 2,95 13.19 10,61 0,16 1,00 1,00 1,74
O AF Fenster_26 1 2,07 1,25 2,58 0,89 1,00 1,00 2,30

7 DG
DE DE Dachschräge 3,93 1,06 4,17 0,24 1,00 1,00 0,98
DE DE Dachschräge 3,93 1,06 4,17 0,24 1,00 1,00 0,98
DE DE Dachschräge 3,79 1,05 3,96 0,24 1,00 1,00 0,93
DE DE Dachschräge 3,79 1,05 3,96 0,24 1,00 1,00 0,93
DE DE Dachschräge 3,79 1,05 3,96 0,24 1,00 1,00 0,93
DE DE Dachschräge 3,79 1,05 3,96 0,24 1,00 1,00 0,93
DE DE Dachschräge 3,79 1,05 3,96 0,24 1,00 1,00 0,93
DE DE Dachschräge 3,79 1,05 3,96 0,24 1,00 1,00 0,93
DE DE Dachschräge 4,14 1,08 4,48 0,24 1,00 1,00 1,06
DE DE Dachschräge 4,14 1,08 4,48 0,24 1,00 1,00 1,06
DE DE Dachschräge 3,74 1,04 3,88 0,24 1,00 1,00 0,92
DE DE Dachschräge 3,74 1,04 3,88 0,24 1,00 1,00 0,92
DE DE Dachschräge 3,74 1,04 3,88 0,24 1,00 1,00 0,92
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Datum

28.Januar 2011

Orien- Anz L B Fläche Fläche Wärmedurch-

tierung Brutto Netto gangskoeff. Ui * Ai * fi
Ai Ui Fakt. Fi fFH

m m m2 m2 [W/(m2K)] [-] [-] [W/K]

Wärmeverlust

Transmissionswärmeverlust [W/K]

Bauteil

Temperatur-
korrektur

Kommentar

GZ
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

ENERGIEAUSWEIS

DE DE Dachschräge 3,74 1,04 3,88 0,24 1,00 1,00 0,92
DE DE Dachschräge 4,90 2,49 12,22 0,24 1,00 1,00 2,88
DE DE Dachschräge 4,40 2,51 11,03 0,24 1,00 1,00 2,60
DE DE Dachschräge 4,08 0,85 3,49 0,24 1,00 1,00 0,82
DE DE Dachschräge 4,68 2,39 11,17 0,24 1,00 1,00 2,64
DE DE Dachschräge 4,60 2,51 11,55 0,24 1,00 1,00 2,73
DE DE Dachschräge 4,15 0,98 4,09 0,24 1,00 1,00 0,97
DE DE Dachschräge 4,08 0,81 3,29 0,24 1,00 1,00 0,78
DE DE Dachschräge 4,25 2,62 11,14 0,24 1,00 1,00 2,63
DE DE Dachschräge 3,45 2,27 7,83 0,24 1,00 1,00 1,85
DE DE Dachschräge 4,15 0,96 3,98 0,24 1,00 1,00 0,94
DE DE Dachschräge 3,23 0,82 2,63 0,24 1,00 1,00 0,62
DE DE Dachschräge 3,35 1,39 4,67 0,24 1,00 1,00 1,10
DE DE Dachschräge 3,60 2,18 7,84 0,24 1,00 1,00 1,85
DE DE Dachschräge 4,08 1,60 6,52 0,24 1,00 1,00 1,54
DE DE Decke zu unbek. Dachraum saniert 11,73 11,73 137.71 72,68 0,12 1,00 1,00 8,43
DE TF Dachschräge 56,00 1,00 56,00 0,24 0,00 1,00 0,00
DE TF Flachdach bekiest 2,10 4,30 9,03 0,14 0,00 1,00 0,00
DE DE Dachschräge 3,93 1,06 4,17 0,24 1,00 1,00 0,98
DE DE Dachschräge 3,93 1,06 4,17 0,24 1,00 1,00 0,98
DE DE Dachschräge 3,17 1,31 4,16 0,24 1,00 1,00 0,98
DE DE Dachschräge 3,17 1,25 3,97 0,24 1,00 1,00 0,94
N AW Holzrieglwand Bestand 1,00 1,64 1,64 0,22 1,00 1,00 0,36
O W Wand zum Dachboden saniert 2,40 1,43 3,44 0,17 0,50 1,00 0,30
N W Wand zum Dachboden saniert 0,40 1,53 0,61 0,17 0,50 1,00 0,05
N W Wand zum Dachboden saniert 4,40 1,62 7,13 0,17 0,50 1,00 0,62
O AW Holzrieglwand Bestand 1,00 1,74 1,74 0,22 1,00 1,00 0,38
N AW Holzrieglwand Bestand 1,05 2,37 2.49 1,45 0,22 1,00 1,00 0,32
N AF Fenster_39 1 0,85 1,23 1,04 0,99 1,00 1,00 1,03
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Datum

28.Januar 2011

Orien- Anz L B Fläche Fläche Wärmedurch-

tierung Brutto Netto gangskoeff. Ui * Ai * fi
Ai Ui Fakt. Fi fFH

m m m2 m2 [W/(m2K)] [-] [-] [W/K]

Wärmeverlust

Transmissionswärmeverlust [W/K]

Bauteil

Temperatur-
korrektur

Kommentar

GZ
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

ENERGIEAUSWEIS

N AW Holzrieglwand Bestand 1,05 2,37 2.49 1,45 0,22 1,00 1,00 0,32
N AF Fenster_39 1 0,85 1,23 1,04 0,99 1,00 1,00 1,03
W AW Holzrieglwand Bestand 1,00 1,74 1,74 0,22 1,00 1,00 0,38
N W Wand zum Dachboden saniert 2,80 1,62 4,54 0,17 0,50 1,00 0,39
O AW Holzrieglwand Bestand 1,00 1,74 1,74 0,22 1,00 1,00 0,38
N AW Holzrieglwand Bestand 1,05 2,37 2.49 1,45 0,22 1,00 1,00 0,32
N AF Fenster_39 1 0,85 1,23 1,04 0,99 1,00 1,00 1,03
N AW Holzrieglwand Bestand 1,05 2,37 2.49 1,45 0,22 1,00 1,00 0,32
N AF Fenster_39 1 0,85 1,23 1,04 0,99 1,00 1,00 1,03
W AW Holzrieglwand Bestand 1,00 1,74 1,74 0,22 1,00 1,00 0,38
N W Wand zum Dachboden saniert 1,95 1,62 3,17 0,17 0,50 1,00 0,27
N W Wand zum Dachboden saniert 0,00 0,00 0,03 0,17 0,50 1,00 0,00
W W Wand zum Dachboden saniert 1,80 1,61 2,89 0,17 0,50 1,00 0,25
N AW Holzrieglwand Bestand 1,00 1,72 1,72 0,22 1,00 1,00 0,38
W AW Holzrieglwand Bestand 1,05 2,37 2.49 1,45 0,22 1,00 1,00 0,32
W AF Fenster_39 1 0,85 1,23 1,04 0,99 1,00 1,00 1,03
W AW Holzrieglwand Bestand 1,05 2,37 2.49 1,45 0,22 1,00 1,00 0,32
W AF Fenster_39 1 0,85 1,23 1,04 0,99 1,00 1,00 1,03
S AW Holzrieglwand Bestand 1,00 1,72 1,72 0,22 1,00 1,00 0,38
W W Wand zum Dachboden saniert 2,50 1,60 4,00 0,17 0,50 1,00 0,35
N AW Holzrieglwand Bestand 1,00 1,72 1,72 0,22 1,00 1,00 0,38
W AW Holzrieglwand Bestand 1,05 2,37 2.49 1,45 0,22 1,00 1,00 0,32
W AF Fenster_39 1 0,85 1,23 1,04 0,99 1,00 1,00 1,03
W AW Holzrieglwand Bestand 1,05 2,38 2.49 1,45 0,22 1,00 1,00 0,32
W AF Fenster_39 1 0,85 1,23 1,04 0,99 1,00 1,00 1,03
S AW Holzrieglwand Bestand 1,00 1,72 1,72 0,22 1,00 1,00 0,38
W W Wand zum Dachboden saniert 2,58 1,60 4,12 0,17 0,50 1,00 0,36
N AW Holzrieglwand Bestand 1,00 1,72 1,72 0,22 1,00 1,00 0,38
W AW Holzrieglwand Bestand 1,05 2,37 2.49 1,45 0,22 1,00 1,00 0,32
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Datum

28.Januar 2011

Orien- Anz L B Fläche Fläche Wärmedurch-

tierung Brutto Netto gangskoeff. Ui * Ai * fi
Ai Ui Fakt. Fi fFH

m m m2 m2 [W/(m2K)] [-] [-] [W/K]

Wärmeverlust

Transmissionswärmeverlust [W/K]

Bauteil

Temperatur-
korrektur

Kommentar

GZ
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

ENERGIEAUSWEIS

W AF Fenster_39 1 0,85 1,23 1,04 0,99 1,00 1,00 1,03
W AW Holzrieglwand Bestand 1,05 2,38 2.49 1,45 0,22 1,00 1,00 0,32
W AF Fenster_39 1 0,85 1,23 1,04 0,99 1,00 1,00 1,03
S AW Holzrieglwand Bestand 1,00 1,72 1,72 0,22 1,00 1,00 0,38
W IW Wand zum Dachboden 2,10 1,60 3,35 0,44 1,00 1,00 1,47
W IW Wand zum Dachboden 0,14 1,57 0,22 0,44 0,50 1,00 0,05
S IW Wand zum Dachboden 1,91 1,53 2,93 0,44 0,50 1,00 0,64
W AW Holzrieglwand Bestand 1,00 1,69 1,69 0,22 1,00 1,00 0,37
S AW Holzrieglwand Bestand 1,05 2,37 2.49 1,45 0,22 1,00 1,00 0,32
S AF Fenster_39 1 0,85 1,23 1,04 0,99 1,00 1,00 1,03
S AW Holzrieglwand Bestand 1,05 2,37 2.49 1,45 0,22 1,00 1,00 0,32
S AF Fenster_39 1 0,85 1,23 1,04 0,99 1,00 1,00 1,03
O AW Holzrieglwand Bestand 1,00 1,69 1,69 0,22 1,00 1,00 0,37
S IW Wand zum Dachboden 2,15 1,53 3,30 0,44 1,00 1,00 1,45
W AW Holzrieglwand Bestand 1,00 1,69 1,69 0,22 1,00 1,00 0,37
S AW Holzrieglwand Bestand 1,05 2,37 2.49 1,45 0,22 1,00 1,00 0,32
S AF Fenster_39 1 0,85 1,23 1,04 0,99 1,00 1,00 1,03
S AW Holzrieglwand Bestand 1,05 2,37 2.49 1,45 0,22 1,00 1,00 0,32
S AF Fenster_39 1 0,85 1,23 1,04 0,99 1,00 1,00 1,03
O AW Holzrieglwand Bestand 1,00 1,69 1,69 0,22 1,00 1,00 0,37
S IW Wand zum Dachboden 1,38 1,53 2,12 0,44 0,50 1,00 0,46
W AW Holzrieglwand Bestand 1,00 1,69 1,69 0,22 1,00 1,00 0,37
S AW Holzrieglwand Bestand 1,05 2,37 2.49 1,45 0,22 1,00 1,00 0,32
S AF Fenster_39 1 0,85 1,23 1,04 0,99 1,00 1,00 1,03
S AW Holzrieglwand Bestand 1,05 2,37 2.49 1,45 0,22 1,00 1,00 0,32
S AF Fenster_39 1 0,85 1,23 1,04 0,99 1,00 1,00 1,03
O AW Holzrieglwand Bestand 1,00 1,69 1,69 0,22 1,00 1,00 0,37
S IW Wand zum Dachboden 1,85 1,53 2,83 0,44 0,50 1,00 0,62
S IW Wand zum Dachboden 0,87 1,33 1,15 0,44 0,50 1,00 0,25
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Datum

28.Januar 2011

Orien- Anz L B Fläche Fläche Wärmedurch-

tierung Brutto Netto gangskoeff. Ui * Ai * fi
Ai Ui Fakt. Fi fFH

m m m2 m2 [W/(m2K)] [-] [-] [W/K]

Wärmeverlust

Transmissionswärmeverlust [W/K]

Bauteil

Temperatur-
korrektur

Kommentar

GZ
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

ENERGIEAUSWEIS

O IW Wand zum Dachboden 2,17 1,13 2,44 0,44 0,50 1,00 0,54
O IW Wand zum Dachboden 0,00 0,00 0,03 0,44 0,50 1,00 0,01
S AW Aussenwand nach Sanierung 4,32 2,90 12,53 0,16 1,00 1,00 2,06
SO AW Aussenwand nach Sanierung 2,74 2,90 7.96 5,98 0,16 1,00 1,00 0,98
SO AF Fenster_37 1 1,28 1,55 1,98 0,91 1,00 1,00 1,80
NO AW Aussenwand nach Sanierung 2,75 2,90 7.99 6,01 0,16 1,00 1,00 0,99
NO AF Fenster_37 1 1,28 1,55 1,98 0,91 1,00 1,00 1,80
O AW Aussenwand nach Sanierung 2,01 2,90 5,83 0,16 1,00 1,00 0,96
N AW Aussenwand nach Sanierung 4,89 2,14 10.46 9,02 0,16 1,00 1,00 1,48
N AF Fenster_38 1 1,20 1,20 1,44 0,94 1,00 1,00 1,35
O IW Wand zum Dachboden 1,49 1,38 2,05 0,44 0,50 1,00 0,45
S AW Holzrieglwand Bestand 0,88 1,61 1,42 0,22 1,00 1,00 0,31
O AW Holzrieglwand Bestand 1,05 2,38 2.49 1,45 0,22 1,00 1,00 0,32
O AF Fenster_39 1 0,85 1,23 1,04 0,99 1,00 1,00 1,03
O AW Holzrieglwand Bestand 0,20 2,90 0,58 0,22 1,00 1,00 0,13
O AW Holzrieglwand Bestand 1,05 2,37 2.49 1,45 0,22 1,00 1,00 0,32
O AF Fenster_39 1 0,85 1,23 1,04 0,99 1,00 1,00 1,03

Fläche aus vereinfachter Berechnung : 
Summe Flächen : 1894,33

92 %

Leitwert an Außenluft Le
Transmissions-Leitwert ohne Wärmebrückenzuschläge 663,98 W/K

1894,33

Anteil an der Außenfassade: 19,7

Σ Ai*Ui*fi 

Summe Fenster & Türen 93 Σ Ai = A =

Fenster:

459,77 W/K
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Datum

28.Januar 2011

Orien- Anz L B Fläche Fläche Wärmedurch-

tierung Brutto Netto gangskoeff. Ui * Ai * fi
Ai Ui Fakt. Fi fFH

m m m2 m2 [W/(m2K)] [-] [-] [W/K]

Wärmeverlust

Transmissionswärmeverlust [W/K]

Bauteil

Temperatur-
korrektur

Kommentar

GZ
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

ENERGIEAUSWEIS

Transmissions-Leitwertzuschläge für Wärmebrücken 53,05 W/K

Transmissions-Leitwert inkl. Wärmebrückenzuschläge 717,03 W/K

451,33 W/K

Summe Transmissions- und Lüftungswärmeverluste 1.168,36 W/K
41,83 kW

flächenbezogene Heizlast 26,22 W/m2P1

Ly+Lc

LT

LV

L
PtotGebäudeheizlast

Lüftungswärmeverluste
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Fläche Wärmedurch- U-Wert Temperatur-

Netto gangskoeff. max. Korrektur-

Ai Ui Faktor Fi

m2 [W/(m2K)] [-]

AW Aussenwand nach Sanierung 556,69 0,16 0,35 1,00
AW Holzrieglwand Bestand 57,22 0,22 0,35 1,00
AW Holzrieglwand Saniert 49,65 0,16 0,35 1,00
IW Wand zu unbeheiztem Keller 37,27 1,20 0,60 0,50
IW Wand zu unbeheiztem Keller 89,11 1,20 0,60 1,00
W Wand zum Dachboden saniert 29,93 0,17 0,35 0,50
IW Wand zum Dachboden 13,78 0,44 0,35 0,50
IW Wand zum Dachboden 6,65 0,44 0,35 1,00
KW erdanliegende Wand mit Innendämmung 24,97 0,39 0,40 0,50
KW erdanliegende Wand saniert 58,88 0,29 0,40 0,50

TF Decke zum Keller 266,97 0,83 0,40 0,50
FB Geschoßdecke 125,08 0,93 0,00 0,00
KB erdanliegender Fußboden 125,08 0,48 0,40 0,50

TF Dachschräge 56,00 0,24 0,20 0,00
DE Dachschräge 174,50 0,24 0,20 1,00
TF Decke zu unbeh. Dachraum 55,57 0,55 0,20 0,50
TF Decke zu unbek. Dachraum saniert 59,95 0,12 0,20 0,50
DE Decke zu unbek. Dachraum saniert 72,68 0,12 0,20 1,00
TF Flachdach bekiest 9,03 0,14 0,20 0,00
TF Flachdach nach Sanierung 41,79 0,18 0,20 0,00
DE Geschoßdecke 649,54 0,93 0,00 0,00

IF Fenster_03 3,75 0,96 1,35 0,50
AF Fenster_05 52,17 0,84 1,35 1,00
AF Fenster_06 7,70 0,85 1,35 1,00
AF Fenster_07 12,02 0,82 1,35 1,00
AF Fenster_08 3,13 0,93 1,35 1,00
AF Fenster_09 3,79 0,91 1,35 1,00
AF Fenster_10 1,73 0,92 1,35 1,00
AF Fenster_11 8,80 0,91 1,35 1,00
IF Fenster_12 2,45 0,89 1,35 0,50
AF Fenster_13 7,70 0,85 1,35 1,00
AF Fenster_14 2,58 0,89 1,35 1,00
AF Fenster_15 2,58 0,89 1,35 1,00
AF Fenster_16 5,27 0,88 1,35 1,00
AF Fenster_17 12,00 0,93 1,35 1,00
AF Fenster_18 3,96 0,91 1,35 1,00
AF Fenster_19 1,40 0,94 1,35 1,00
AF Fenster_20 1,73 0,92 1,35 1,00
AF Fenster_21 3,36 0,92 1,35 1,00
AF Fenster_22 6,64 0,81 1,35 1,00
AF Fenster_23 1,13 1,08 1,35 1,00
AF Fenster_24 2,42 0,90 1,35 1,00
AF Fenster_25 3,96 0,85 1,35 1,00
AF Fenster_26 2,58 0,89 1,35 1,00
AF Fenster_27 1,40 0,94 1,35 1,00

Transmissionswärmeverlust [W/K]

GZ
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

Wärmeverlust nach Typ

Bauteil

Datum

28.Januar 2011

 ENERGIEAUSWEIS
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Fläche Wärmedurch- U-Wert Temperatur-

Netto gangskoeff. max. Korrektur-

Ai Ui Faktor Fi

m2 [W/(m2K)] [-]

Transmissionswärmeverlust [W/K]

Wärmeverlust nach Typ

Bauteil

 ENERGIEAUSWEIS

AF Fenster_28 1,49 0,94 1,35 1,00
AF Fenster_29 3,96 0,91 1,35 1,00
AF Fenster_30 9,63 0,94 1,35 1,00
AF Fenster_31 14,19 0,90 1,35 1,00
AF Fenster_32 1,30 0,95 1,35 1,00
AF Fenster_33 2,55 0,89 1,35 1,00
AF Fenster_36 1,24 0,96 1,35 1,00
AF Fenster_37 3,96 0,91 1,35 1,00
AF Fenster_38 1,44 0,94 1,35 1,00
AF Fenster_39 18,74 0,99 1,35 1,00

AT Tür_01 2,67 2,00 1,35 1,00

92 19,7 %

Leitwert an Außenluft Le
Transmissions-Leitwert ohne Wärmebrückenzuschläge

Transmissions-Leitwertzuschläge für Wärmebrücken 

Transmissions-Leitwert inkl. Wärmebrückenzuschläge

Summe Transmissions- und Lüftungswärmeverluste

flächenbezogene Heizlast

LT 717,03 W/K

Lüftungswärmeverluste LV 451,33 W/K

L 1.168,36 W/K
Gebäudeheizlast Ptot 41,83 kW

P1 26,22 W/m2

459,77 W/K
Σ Ai*Ui*fi 663,98 W/K
Ly+Lc 53,05 W/K

Fenster Anteil an der Außenfassade

Summe Fenster & Türen 93 Σ Ai = A = 1894,33
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Orien- Fläche Wärmedurch- U-Wert Temperatur-

tierung Netto gangskoeff. max. Korrektur-

Ai Ui Faktor Fi

m2 [W/(m2K)] [-]

W AW Aussenwand nach Sanierung 100,76 0,16 0,35 1,00
W AW Holzrieglwand Bestand 17,26 0,22 0,35 1,00
W AW Holzrieglwand Saniert 19,94 0,16 0,35 1,00
W W Wand zum Dachboden saniert 11,01 0,17 0,35 0,50
W IW Wand zum Dachboden 0,22 0,44 0,35 0,50
W IW Wand zum Dachboden 3,35 0,44 0,35 1,00
W KW erdanliegende Wand saniert 31,70 0,29 0,40 0,50
SW AW Aussenwand nach Sanierung 13,66 0,16 0,35 1,00
S AW Aussenwand nach Sanierung 120,83 0,16 0,35 1,00
S AW Holzrieglwand Bestand 15,31 0,22 0,35 1,00
S IW Wand zu unbeheiztem Keller 37,27 1,20 0,60 0,50
S IW Wand zu unbeheiztem Keller 14,21 1,20 0,60 1,00
S IW Wand zum Dachboden 9,03 0,44 0,35 0,50
S IW Wand zum Dachboden 3,30 0,44 0,35 1,00
SO AW Aussenwand nach Sanierung 65,51 0,16 0,35 1,00
O AW Aussenwand nach Sanierung 66,73 0,16 0,35 1,00
O AW Holzrieglwand Bestand 12,03 0,22 0,35 1,00
O IW Wand zu unbeheiztem Keller 67,18 1,20 0,60 1,00
O W Wand zum Dachboden saniert 3,44 0,17 0,35 0,50
O IW Wand zum Dachboden 4,53 0,44 0,35 0,50
O KW erdanliegende Wand mit Innendämmung 19,51 0,39 0,40 0,50
NO AW Aussenwand nach Sanierung 42,87 0,16 0,35 1,00
N AW Aussenwand nach Sanierung 127,23 0,16 0,35 1,00
N AW Holzrieglwand Bestand 12,63 0,22 0,35 1,00
N AW Holzrieglwand Saniert 29,71 0,16 0,35 1,00
N IW Wand zu unbeheiztem Keller 7,72 1,20 0,60 1,00
N W Wand zum Dachboden saniert 15,48 0,17 0,35 0,50
N KW erdanliegende Wand mit Innendämmung 5,46 0,39 0,40 0,50
N KW erdanliegende Wand saniert 22,42 0,29 0,40 0,50
NW AW Aussenwand nach Sanierung 19,10 0,16 0,35 1,00
NW KW erdanliegende Wand saniert 4,75 0,29 0,40 0,50

FB TF Decke zum Keller 266,97 0,83 0,40 0,50
FB FB Geschoßdecke 125,08 0,93 0,00 0,00
KB KB erdanliegender Fußboden 125,08 0,48 0,40 0,50

DE TF Dachschräge 56,00 0,24 0,20 0,00
DE DE Dachschräge 174,50 0,24 0,20 1,00
DE TF Decke zu unbeh. Dachraum 55,57 0,55 0,20 0,50
DE TF Decke zu unbek. Dachraum saniert 59,95 0,12 0,20 0,50
DE DE Decke zu unbek. Dachraum saniert 72,68 0,12 0,20 1,00
DE TF Flachdach bekiest 9,03 0,14 0,20 0,00
DE TF Flachdach nach Sanierung 41,79 0,18 0,20 0,00
DE DE Geschoßdecke 649,54 0,93 0,00 0,00

W AF Fenster_05 26,08 0,84 1,35 1,00
W AF Fenster_07 12,02 0,82 1,35 1,00
W AF Fenster_17 4,50 0,93 1,35 1,00
W AF Fenster_30 2,75 0,94 1,35 1,00

Transmissionswärmeverlust [W/K]

GZ
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

Wärmeverlust nach Himmelsrichtung

Bauteil

Datum

28.Januar 2011

ENERGIEAUSWEIS
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Orien- Fläche Wärmedurch- U-Wert Temperatur-

tierung Netto gangskoeff. max. Korrektur-

Ai Ui Faktor Fi

m2 [W/(m2K)] [-]

Transmissionswärmeverlust [W/K]

Wärmeverlust nach Himmelsrichtung

Bauteil

ENERGIEAUSWEIS

W AF Fenster_31 4,73 0,90 1,35 1,00
W AF Fenster_39 6,25 0,99 1,35 1,00
SW AF Fenster_06 3,85 0,85 1,35 1,00
SW AF Fenster_13 3,85 0,85 1,35 1,00
SW AF Fenster_16 2,64 0,88 1,35 1,00
S AF Fenster_11 8,80 0,91 1,35 1,00
S AF Fenster_23 1,13 1,08 1,35 1,00
S AF Fenster_25 3,96 0,85 1,35 1,00
S AF Fenster_30 6,88 0,94 1,35 1,00
S AF Fenster_31 2,37 0,90 1,35 1,00
S AF Fenster_39 6,25 0,99 1,35 1,00
SO AF Fenster_16 2,64 0,88 1,35 1,00
SO AF Fenster_18 1,98 0,91 1,35 1,00
SO AF Fenster_29 1,98 0,91 1,35 1,00
SO AF Fenster_37 1,98 0,91 1,35 1,00
O AF Fenster_15 2,58 0,89 1,35 1,00
O AF Fenster_17 3,00 0,93 1,35 1,00
O AF Fenster_22 6,64 0,81 1,35 1,00
O AF Fenster_26 2,58 0,89 1,35 1,00
O AF Fenster_36 1,24 0,96 1,35 1,00
O AF Fenster_39 2,08 0,99 1,35 1,00
NO AF Fenster_18 1,98 0,91 1,35 1,00
NO AF Fenster_19 1,40 0,94 1,35 1,00
NO AF Fenster_21 3,36 0,92 1,35 1,00
NO AF Fenster_27 1,40 0,94 1,35 1,00
NO AF Fenster_29 1,98 0,91 1,35 1,00
NO AF Fenster_37 1,98 0,91 1,35 1,00
N IF Fenster_03 3,75 0,96 1,35 0,50
N AF Fenster_05 26,08 0,84 1,35 1,00
N AF Fenster_08 3,13 0,93 1,35 1,00
N AF Fenster_09 3,79 0,91 1,35 1,00
N IF Fenster_12 2,45 0,89 1,35 0,50
N AF Fenster_14 2,58 0,89 1,35 1,00
N AF Fenster_17 4,50 0,93 1,35 1,00
N AF Fenster_24 2,42 0,90 1,35 1,00
N AF Fenster_28 1,49 0,94 1,35 1,00
N AF Fenster_31 7,10 0,90 1,35 1,00
N AF Fenster_32 1,30 0,95 1,35 1,00
N AF Fenster_38 1,44 0,94 1,35 1,00
N AF Fenster_39 4,16 0,99 1,35 1,00
NW AF Fenster_06 3,85 0,85 1,35 1,00
NW AF Fenster_10 1,73 0,92 1,35 1,00
NW AF Fenster_13 3,85 0,85 1,35 1,00
NW AF Fenster_20 1,73 0,92 1,35 1,00
NW AF Fenster_33 2,55 0,89 1,35 1,00

W AT Tür_01 2,67 2,00 1,35 1,00

Summe Fenster & Türen 93 Σ Ai = A = 1894,33
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Orien- Fläche Wärmedurch- U-Wert Temperatur-

tierung Netto gangskoeff. max. Korrektur-

Ai Ui Faktor Fi

m2 [W/(m2K)] [-]

Transmissionswärmeverlust [W/K]

Wärmeverlust nach Himmelsrichtung

Bauteil

ENERGIEAUSWEIS

92 19,7 %

Leitwert an Außenluft Le
Transmissions-Leitwert ohne Wärmebrückenzuschläge

Transmissions-Leitwertzuschläge für Wärmebrücken 

Transmissions-Leitwert inkl. Wärmebrückenzuschläge

Summe Transmissions- und Lüftungswärmeverluste

flächenbezogene Heizlast

LT 717,03 W/K

Lüftungswärmeverluste LV 451,33 W/K

L 1.168,36 W/K
Gebäudeheizlast Ptot 41,83 kW

P1 26,22 W/m2

459,77 W/K
Σ Ai*Ui*fi 663,98 W/K
Ly+Lc 53,05 W/K

Fenster Anteil an der Außenfassade

Wärmeverlust nach HR Seite31



GZ Datum

28.Januar 2011

Raumhöhe Fläche Volumen
[m] [m2] [m3]

1 2. UG 125,08 375,25
FB aus CAD 3,00 125,08 375,25

2 2. UG 392,05 1352,57
FB aus CAD 3,45 392,05 1352,57
FB 0,00 0,00

3 EG 419,76 1469,16
FB aus CAD 3,50 419,76 1469,16

4 OG 387,11 1141,96
FB aus CAD 2,95 387,11 1141,96

7 DG 271,48 706,66
FB aus CAD 2,60 271,48 706,66

1595,48 5045,60

Raum

Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

ENERGIEAUSWEIS

Flächen und Volumen

Flächen und Volumen Seite32



Anz Fläche Gesamtenergie- Ver- Minderung Wärme-
Neigung Bauteil Ai durchlaßgrad schattung Rahmen gewinne

[m2] g [-] Fs < 0,9 [-] FF [-] [kW]

N 90 Fenster_03 1 1,25 0,7 0,75 0,672 158,64
N 90 Fenster_03 1 1,25 0,7 0,75 0,672 158,64
N 90 Fenster_03 1 1,25 0,7 0,75 0,672 158,64
N 90 Fenster_05 1 4,35 0,7 0,75 0,816 669,33
N 90 Fenster_05 1 4,35 0,7 0,75 0,816 669,33
N 90 Fenster_05 1 4,35 0,7 0,75 0,816 669,33
N 90 Fenster_08 1 1,56 0,7 0,75 0,705 207,84
N 90 Fenster_08 1 1,56 0,7 0,75 0,705 207,84
N 90 Fenster_09 1 1,89 0,7 0,75 0,729 260,30
NW 90 Fenster_10 1 1,73 0,7 0,75 0,718 303,63
NW 90 Fenster_06 1 3,85 0,7 0,75 0,806 757,21
SW 90 Fenster_06 1 3,85 0,7 0,75 0,806 1.366,51
W 90 Fenster_07 1 6,01 0,7 0,75 0,836 1.749,56
W 90 Fenster_05 1 4,35 0,7 0,75 0,816 1.234,90
W 90 Fenster_05 1 4,35 0,7 0,75 0,816 1.234,90
W 90 Fenster_05 1 4,35 0,7 0,75 0,816 1.234,90
N 90 Fenster_12 1 2,45 0,7 0,75 0,754 348,54
NO 90 Fenster_19 1 1,40 0,7 0,75 0,69 236,25
NO 90 Fenster_21 1 1,68 0,7 0,75 0,715 293,20
N 90 Fenster_05 1 4,35 0,7 0,75 0,816 669,33
N 90 Fenster_05 1 4,35 0,7 0,75 0,816 669,33
N 90 Fenster_05 1 4,35 0,7 0,75 0,816 669,33
N 90 Fenster_09 1 1,89 0,7 0,75 0,729 260,30
N 90 Fenster_14 1 2,58 0,7 0,75 0,759 369,46
NW 90 Fenster_20 1 1,73 0,7 0,75 0,718 303,63
NW 90 Fenster_13 1 3,85 0,7 0,75 0,806 757,21
SW 90 Fenster_13 1 3,85 0,7 0,75 0,806 1.366,51
W 90 Fenster_07 1 6,01 0,7 0,75 0,836 1.749,56
W 90 Fenster_05 1 4,35 0,7 0,75 0,816 1.234,90
W 90 Fenster_05 1 4,35 0,7 0,75 0,816 1.234,90
W 90 Fenster_05 1 4,35 0,7 0,75 0,816 1.234,90
SW 90 Fenster_16 1 2,64 0,7 0,75 0,767 890,04
SO 90 Fenster_16 1 2,64 0,7 0,75 0,767 890,04
S 90 Fenster_11 1 2,20 0,7 0,75 0,727 764,70
S 90 Fenster_11 1 2,20 0,7 0,75 0,727 764,70
S 90 Fenster_11 1 2,20 0,7 0,75 0,727 764,70
S 90 Fenster_11 1 2,20 0,7 0,75 0,727 764,70
S 90 Fenster_23 1 0,56 0,7 0,75 0,536 144,15
S 90 Fenster_23 1 0,56 0,7 0,75 0,536 144,15
S 90 Fenster_25 1 3,96 0,7 0,75 0,808 1.529,82
O 90 Fenster_17 1 1,50 0,7 0,75 0,7 365,50
SO 90 Fenster_18 1 1,98 0,7 0,75 0,735 639,88
NO 90 Fenster_18 1 1,98 0,7 0,75 0,735 354,57
N 90 Fenster_24 1 2,42 0,7 0,75 0,744 339,70
O 90 Fenster_22 1 6,64 0,7 0,75 0,849 1.961,59
O 90 Fenster_15 1 2,58 0,7 0,75 0,758 681,75
NO 90 Fenster_27 1 1,40 0,7 0,75 0,69 236,25
NO 90 Fenster_21 1 1,68 0,7 0,75 0,715 293,20
N 90 Fenster_28 1 1,49 0,7 0,75 0,699 196,34
N 90 Fenster_32 1 1,30 0,7 0,75 0,679 166,06

Wärmegewinne

Solare Wärmegewinne transparenter Bauteile Qs,t [kWh/a]

Orien-
tierung

ENERGIEAUSWEIS

GZ
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

Datum

28.Januar 2011
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Anz Fläche Gesamtenergie- Ver- Minderung Wärme-
Neigung Bauteil Ai durchlaßgrad schattung Rahmen gewinne

[m2] g [-] Fs < 0,9 [-] FF [-] [kW]

Wärmegewinne

Solare Wärmegewinne transparenter Bauteile Qs,t [kWh/a]

Orien-
tierung

ENERGIEAUSWEIS

NW 90 Fenster_33 1 2,55 0,7 0,75 0,758 470,99
N 90 Fenster_31 1 2,37 0,7 0,75 0,743 331,54
N 90 Fenster_31 1 2,37 0,7 0,75 0,743 331,54
N 90 Fenster_17 1 1,50 0,7 0,75 0,7 198,11
N 90 Fenster_17 1 1,50 0,7 0,75 0,7 198,11
N 90 Fenster_17 1 1,50 0,7 0,75 0,7 198,11
N 90 Fenster_31 1 2,37 0,7 0,75 0,743 331,54
W 90 Fenster_17 1 1,50 0,7 0,75 0,7 365,50
W 90 Fenster_17 1 1,50 0,7 0,75 0,7 365,50
W 90 Fenster_17 1 1,50 0,7 0,75 0,7 365,50
W 90 Fenster_30 1 1,38 0,7 0,75 0,688 329,30
W 90 Fenster_30 1 1,38 0,7 0,75 0,688 329,30
W 90 Fenster_31 1 2,37 0,7 0,75 0,743 611,68
W 90 Fenster_31 1 2,37 0,7 0,75 0,743 611,68
S 90 Fenster_30 1 1,38 0,7 0,75 0,688 452,30
S 90 Fenster_30 1 1,38 0,7 0,75 0,688 452,30
S 90 Fenster_30 1 1,38 0,7 0,75 0,688 452,30
S 90 Fenster_31 1 2,37 0,7 0,75 0,743 840,14
S 90 Fenster_30 1 1,38 0,7 0,75 0,688 452,30
S 90 Fenster_30 1 1,38 0,7 0,75 0,688 452,30
O 90 Fenster_17 1 1,50 0,7 0,75 0,7 365,50
SO 90 Fenster_29 1 1,98 0,7 0,75 0,735 639,88
NO 90 Fenster_29 1 1,98 0,7 0,75 0,735 354,57
O 90 Fenster_36 1 1,24 0,7 0,75 0,669 287,60
O 90 Fenster_26 1 2,58 0,7 0,75 0,758 681,75
N 90 Fenster_39 1 1,04 0,7 0,75 0,639 125,54
N 90 Fenster_39 1 1,04 0,7 0,75 0,639 125,54
N 90 Fenster_39 1 1,04 0,7 0,75 0,639 125,54
N 90 Fenster_39 1 1,04 0,7 0,75 0,639 125,54
W 90 Fenster_39 1 1,04 0,7 0,75 0,639 231,61
W 90 Fenster_39 1 1,04 0,7 0,75 0,639 231,61
W 90 Fenster_39 1 1,04 0,7 0,75 0,639 231,61
W 90 Fenster_39 1 1,04 0,7 0,75 0,639 231,61
W 90 Fenster_39 1 1,04 0,7 0,75 0,639 231,61
W 90 Fenster_39 1 1,04 0,7 0,75 0,639 231,61
S 90 Fenster_39 1 1,04 0,7 0,75 0,639 318,12
S 90 Fenster_39 1 1,04 0,7 0,75 0,639 318,12
S 90 Fenster_39 1 1,04 0,7 0,75 0,639 318,12
S 90 Fenster_39 1 1,04 0,7 0,75 0,639 318,12
S 90 Fenster_39 1 1,04 0,7 0,75 0,639 318,12
S 90 Fenster_39 1 1,04 0,7 0,75 0,639 318,12
SO 90 Fenster_37 1 1,98 0,7 0,75 0,735 639,88
NO 90 Fenster_37 1 1,98 0,7 0,75 0,735 354,57
N 90 Fenster_38 1 1,44 0,7 0,75 0,694 188,55
O 90 Fenster_39 1 1,04 0,7 0,75 0,639 231,61
O 90 Fenster_39 1 1,04 0,7 0,75 0,639 231,61

Solare Wärmegewinne Fs,t,M 

transparenter Bauteile: Qs,t,M = 50246,71Qs,t,M = Σ (0,024 * Fs,t,Mi * tM)

93

Fs,t,M = Σ (Ai * gi * Fs,i * FC * FW * FF * Is,i,M)

Wärmegewinn Seite 34



Anz Fläche Gesamtenergie- Ver- Minderung Wärme-
Neigung Bauteil Ai durchlaßgrad schattung Rahmen gewinne

[m2] g [-] Fs < 0,9 [-] FF [-] [kW]

Wärmegewinne

Solare Wärmegewinne transparenter Bauteile Qs,t [kWh/a]

Orien-
tierung

ENERGIEAUSWEIS

Wärmegewinn Seite 35



GZ

QT QV Qsol

Heiztage kWh/M kWh/M kWh/M
Jänner 31 13095,51 7968,56 2347,33
Februar 28 11552,71 7029,77 3235,69
März 31 11368,79 6917,86 4447,17
April 30 9127,02 5553,75 5076,90
Mai 31 6875,22 4183,54 5562,39
Juni 4 4942,14 3007,27 5454,65
Juli 3859,73 2348,63 5611,54
August 4019,06 2445,58 5405,65
September 15 5173,78 3148,22 4936,05
Oktober 31 7488,97 4557,01 3581,02
November 30 10262,57 6244,73 2575,06
Dezember 31 12523,47 7620,48 2013,26

SOLL                                               > 25 %

59,31%
29,73%
15,60%
9,99%

in der Heizperiode 26,39%

24,32%
34,58%
50,30%
68,62%

Wärmegewinne
Nachweis der passiven  solaren Nutzung am Standortklima

Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule
Datum

28.Januar 2011

ENERGIEAUSWEIS

passive Solare Gewinne  in %
Qsol/(Qt+Qv)

11,14%
17,41%

NW passive solare Nutzung Seite 36



Ori- Anz Fläche
entierung nicht ern. Ressourcen Globale  Erwärmung Versäuerung

OI3_TGH PEI GWP AP
m2

MJ/m² kg CO2 equ/m² kg SO2 equ/m²

1 2. UG
N KW erdanliegende Wand saniert 69(*) 22,42 10.491,9752 8.201,8999 2,4918
NW KW erdanliegende Wand saniert 69(*) 4,75 2.224,4976 1.738,9582 0,5283
W KW erdanliegende Wand saniert 69(*) 31,70 14.837,5186 11.598,9449 3,5239

2 2. UG
NO AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 8,83 1.765,8166 126,4957 0,5948
N AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 38,17 7.630,7031 546,6317 2,5704
NW AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 3,73 746,1167 53,4487 0,2513
W AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 9,00 1.798,6202 128,8456 0,6059
NW AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 3,99 797,8009 57,1511 0,2687
SW AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 4,47 892,5735 63,9402 0,3007
S AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 5,53 1.104,8273 79,1452 0,3722
W AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 5,51 1.101,6488 78,9175 0,3711
N AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 5,86 1.171,7138 83,9367 0,3947
W AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 20,39 4.075,8213 291,9748 1,3729
O KW erdanliegende Wand mit Innendämmung11(*) 19,51 4.324,6131 271,7408 0,6911
N KW erdanliegende Wand mit Innendämmung11(*) 5,46 1.210,2720 76,0485 0,1934
O AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 13,82 2.762,8179 197,9167 0,9306

3 EG
DE TF Flachdach nach Sanierung 125 21,35 42.376,1213 2.707,6177 11,8912
DE TF Flachdach nach Sanierung 125 2,09 4.148,2945 265,0548 1,1641
DE TF Flachdach nach Sanierung 125 16,50 32.749,6950 2.092,5383 9,1899
DE TF Flachdach nach Sanierung 125 1,85 3.671,9355 234,6179 1,0304
NO AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 5,55 1.110,4046 79,5447 0,3740
N AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 40,32 8.060,6679 577,4325 2,7152
NW AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 3,81 761,9489 54,5828 0,2567
W AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 9,13 1.824,6873 130,7130 0,6146
NW AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 4,10 819,5700 58,7106 0,2761
SW AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 4,59 916,9612 65,6873 0,3089
S AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 5,61 1.120,8393 80,2922 0,3775
W AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 5,68 1.135,0321 81,3090 0,3823
N AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 5,95 1.188,7053 85,1539 0,4004
W AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 21,04 4.206,2759 301,3200 1,4169
S AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 15,16 3.029,6044 217,0282 1,0205
SW AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 4,61 920,5694 65,9457 0,3101
SO AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 4,64 928,5255 66,5157 0,3128
S AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 26,08 5.214,1317 373,5186 1,7563
SO AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 13,50 2.699,2297 193,3615 0,9092
NO AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 2,42 483,9979 34,6716 0,1630
O AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 2,70 539,4102 38,6411 0,1817
S AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 4,63 925,0573 66,2672 0,3116
SO AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 7,63 1.524,6972 109,2229 0,5136
NO AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 7,66 1.531,9137 109,7399 0,5160
O AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 7,04 1.407,6958 100,8414 0,4742
N AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 9,17 1.833,0830 131,3144 0,6175
W AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 4,34 868,3656 62,2061 0,2925
N AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 2,82 564,3177 40,4254 0,1901
O AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 3,92 784,0477 56,1659 0,2641
SO AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 8,85 1.769,7747 126,7793 0,5961
O AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 13,07 2.611,7235 187,0929 0,8797

4 OG
DE TF Decke zu unbek. Dachraum saniert38(*) 59,95 40.142,5205 5.194,0681 16,8927
DE TF Decke zu unbeh. Dachraum 38(*) 55,57 37.209,6718 4.814,5848 15,6585
NO AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 4,20 839,0003 60,1025 0,2826
N AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 3,79 757,1612 54,2399 0,2550
NW AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 3,47 692,9134 49,6374 0,2334
N AW Holzrieglwand Saniert 8(*) 29,71 4.352,1074 -49,7726 1,5205
W AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 25,67 5.130,7932 367,5486 1,7283
S AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 4,99 997,1812 71,4339 0,3359

ENERGIEAUSWEIS

OI 3 TGH Kennzahl
Bauteil Ökoindikator

GZ
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

Datum

28.Januar 2011

OI3-Kennzahlen Seite 37



Ori- Anz Fläche
entierung nicht ern. Ressourcen Globale  Erwärmung Versäuerung

OI3_TGH PEI GWP AP
m2

MJ/m² kg CO2 equ/m² kg SO2 equ/m²

ENERGIEAUSWEIS

OI 3 TGH Kennzahl
Bauteil Ökoindikator

W AW Holzrieglwand Saniert 8(*) 19,94 2.920,0886 -33,3954 1,0202
S AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 42,41 8.477,7593 607,3112 2,8557
SO AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 11,32 2.263,1878 162,1253 0,7623
NO AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 2,04 407,9359 29,2228 0,1374
O AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 2,04 407,5161 29,1928 0,1373
S AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 3,90 779,6899 55,8537 0,2626
SO AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 6,12 1.222,9883 87,6098 0,4120
NO AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 6,15 1.229,0451 88,0436 0,4140
O AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 5,94 1.186,4865 84,9949 0,3997
N AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 12,12 2.423,6876 173,6228 0,8164
O AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 1,77 352,8635 25,2777 0,1189
SO AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 7,46 1.491,6738 106,8573 0,5025
O AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 10,61 2.120,1294 151,8772 0,7142

7 DG
DE DE Decke zu unbek. Dachraum saniert38(*) 72,68 48.666,5327 6.296,9958 20,4798
DE TF Flachdach bekiest 114 9,03 16.749,1234 1.058,8262 4,6903
N AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,64 205,8286 -30,4093 0,0741
O AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,74 217,5491 -32,1409 0,0783
N AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,45 182,0681 -26,8989 0,0655
N AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,45 182,0681 -26,8989 0,0655
W AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,74 217,5491 -32,1409 0,0783
O AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,74 217,5491 -32,1409 0,0783
N AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,45 182,0681 -26,8989 0,0655
N AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,45 182,0681 -26,8989 0,0655
W AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,74 217,5491 -32,1409 0,0783
N AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,72 216,1702 -31,9372 0,0778
W AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,45 182,0681 -26,8989 0,0655
W AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,45 182,0681 -26,8989 0,0655
S AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,72 216,1702 -31,9372 0,0778
N AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,72 216,1702 -31,9372 0,0778
W AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,45 182,0681 -26,8989 0,0655
W AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,45 182,0806 -26,9008 0,0655
S AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,72 216,1702 -31,9372 0,0778
N AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,72 216,1702 -31,9372 0,0778
W AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,45 182,0681 -26,8989 0,0655
W AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,45 182,0806 -26,9008 0,0655
S AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,72 216,1702 -31,9372 0,0778
W AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,69 212,0336 -31,3260 0,0763
S AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,45 182,0681 -26,8989 0,0655
S AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,45 182,0681 -26,8989 0,0655
O AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,69 212,0336 -31,3260 0,0763
W AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,69 212,0336 -31,3260 0,0763
S AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,45 182,0681 -26,8989 0,0655
S AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,45 182,0681 -26,8989 0,0655
O AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,69 212,0336 -31,3260 0,0763
W AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,69 212,0336 -31,3260 0,0763
S AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,45 182,0681 -26,8989 0,0655
S AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,45 182,0681 -26,8989 0,0655
O AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,69 212,0336 -31,3260 0,0763
S AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 12,53 2.505,2668 179,4668 0,8439
SO AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 5,98 1.195,5419 85,6436 0,4027
NO AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 6,01 1.201,5189 86,0718 0,4047
O AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 5,83 1.166,3765 83,5543 0,3929
N AW Aussenwand nach Sanierung 11(*) 9,02 1.803,4577 129,1922 0,6075
S AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,42 178,0380 -26,3035 0,0641
O AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,45 182,0806 -26,9008 0,0655
O AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 0,58 72,7044 -10,7414 0,0262
O AW Holzrieglwand Bestand 5(*) 1,45 182,0681 -26,8989 0,0655

Bauteilsummen auf  auf 
Konstruktionsfläche bezogen 

986,43 389,82 52,09 0,13
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Ori- Anz Fläche
entierung nicht ern. Ressourcen Globale  Erwärmung Versäuerung

OI3_TGH PEI GWP AP
m2

MJ/m² kg CO2 equ/m² kg SO2 equ/m²

ENERGIEAUSWEIS

OI 3 TGH Kennzahl
Bauteil Ökoindikator

51,04

17,01

10,94
10,52

(*) nicht alle Schichten erfasst
Bei Kellerböden nur bis  Feuchtigkeitsisolierung 
Bei hinterlüfteten Fassaden nur bis Hinterlüftungsebene

Ökoindikatoren

Kennzahlen

OI3TGH

OI3TGH-Ic    =   (3* OI3TGH/(2+lc)
OI3TGH-BGF  =  OI3TGH*KOF/BGF
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GZ Datum

28.Januar 2011

Baubook-Nr Schichtaufbau Anteil d λ d/λ S.-Mat U-rel. OI3-rel.
% [mm] W/(mK) m²K/W

außen 0.000

1.508.02 Schüttung (Sand, Kies, Splitt) 100.0 200 0.700 0.286 1800.00 360.00 X

1.202.02 Stahlbeton 100.0 200 2.300 0.087 2400.00 480.00 X

WD01 Mineralwolle 15 - 50 kg/m3 100.0 60 0.040 1.500 50.00 3.00 X

1.202.06 Estrichbeton 100.0 45 1.480 0.030 2000.00 90.00 X

innen 0.170

505.0 U = 0.482  W/(m²K)

Umin = 0.400  W/(m²K)

außen 0.040

1.228.04 K/Z Mörtel außen 100.0 15 1.000 0.015 1800.00 27.00 X

1.202.04 Stampfbeton 100.0 200 1.500 0.133 2200.00 440.00 X

1.318.02 Mineralfaser überw. 100.0 30 0.040 0.750 15.00 0.45 X

MOE1 Zementmoertel 100.0 45 1.400 0.032 2200.00 99.00 X

1.704.08 Fliesen 100.0 10 1.000 0.010 2000.00 20.00 X

innen 0.100

300.0 U = 0.926  W/(m²K)

außen 0.000

2142684268 Polystyrol XPS, HFKW-geschäumt 100.0 100 0.032 3.125 45.00 4.50 X X

1.202.04 Stampfbeton 100.0 300 1.500 0.200 2200.00 660.00 X

1.228.01 K/Z Mörtel innen 100.0 10 0.800 0.012 1600.00 16.00 X

innen 0.130

410.0 U = 0.288  W/(m²K)

Umin = 0.400  W/(m²K)

außen 0.130

2142684360 Kalk-Zementputz 100.0 15 1.000 0.015 1800.00 27.00 X X

2142684235 Betonhohlstein aus Normalbeton 100.0 300 0.550 0.545 1200.00 360.00 X X

2142684360 Kalk-Zementputz 100.0 15 1.000 0.015 1800.00 27.00 X X

innen 0.130

330.0 U = 1.197  W/(m²K)

Umin = 0.600  W/(m²K)

außen 0.130

1.228.04 K/Z Mörtel außen 100.0 15 1.000 0.015 1800.00 27.00 X

1.202.04 Stampfbeton 100.0 200 1.500 0.133 2200.00 440.00 X

1.318.02 Mineralfaser überw. 100.0 30 0.040 0.750 15.00 0.45 X

MOE1 Zementmoertel 100.0 45 1.400 0.032 2200.00 99.00 X

1.704.08 Fliesen 100.0 10 1.000 0.010 2000.00 20.00 X

innen 0.130

300.0 U = 0.833  W/(m²K)

Umin = 0.400  W/(m²K)

außen 0.040

Decke zum Keller

Aussenwand nach Sanierung

erdanliegender Fußboden

Geschoßdecke

erdanliegende Wand saniert

Wand zu unbeheiztem Keller

Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

ENERGIEAUSWEIS

 Wandaufbau
Dichte
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GZ Datum

28.Januar 2011
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

ENERGIEAUSWEIS
1354 Baumit open FassadenPlatte plus 100.0 120 0.031 3.871 15.00 1.80 X

2142684354 Dämmputz EPS 100.0 50 0.095 0.526 300.00 15.00 X X

2882 Betonhohlblock 3 K Hbl (b<30cm) 100.0 300 0.920 0.326 1800.00 540.00 X

2142685444 RÖFIX 510 Kalk-Zement-Grundputz 100.0 10 0.800 0.012 1400.00 14.00 X X

1503 Heratekta-E-37-035 (5,0cm) 100.0 50 0.042 1.190 164.00 8.20 X

2142685444 RÖFIX 510 Kalk-Zement-Grundputz 100.0 15 0.800 0.019 1400.00 21.00 X X

innen 0.130

545.0 U = 0.164  W/(m²K)

Umin = 0.350  W/(m²K)

außen 0.130

PZ5 Gipsputz, Kalkgipsputz 100.0 15 0.700 0.021 1500.00 22.50 X

1.104.02 Hohlziegelmauerwerk 100.0 250 0.420 0.595 800.00 200.00 X

PZ5 Gipsputz, Kalkgipsputz 100.0 15 0.700 0.021 1500.00 22.50 X

innen 0.130

280.0 U = 1.113  W/(m²K)

außen 0.000

1.202.04 Stampfbeton 100.0 300 1.500 0.200 2200.00 660.00 X

1.228.01 K/Z Mörtel innen 100.0 10 0.800 0.012 1600.00 16.00 X

2142684991 Foamglas   T4 100.0 100 0.045 2.222 120.00 12.00 X X

2142685451 RÖFIX 55 Zement-Baukleber 100.0 5 0.470 0.011 1500.00 7.50 X X

innen 0.130

415.0 U = 0.388  W/(m²K)

Umin = 0.400  W/(m²K)

außen 0.100

2142684240 Magerbeton / Schütt- und Stampfbeton / Aufbeton100.0 50 1.330 0.038 2000.00 100.00 X X

2142700444 Splittschüttung (leicht zementgebunden) 100.0 50 0.900 0.056 1700.00 85.00 X X

2142686493 ROOFMATE SL-A 100.0 200 0.038 5.263 38.00 7.60 X X

2142697164 Icoelast E-KV 5 100.0 5 0.230 0.022 1100.00 5.50 X X

2142697218 Icoelast E-KV 4 100.0 4 0.230 0.017 1100.00 4.40 X X

2142684240 Magerbeton 100.0 60 1.330 0.045 2000.00 120.00 X X

2142684243 Stahlbeton 100.0 200 2.500 0.080 2400.00 480.00 X X

innen 0.100

569.0 U = 0.175  W/(m²K)

Umin = 0.200  W/(m²K)

außen 0.100

01850 Dachbodendämmung Steinopor 850 plus 100.0 210 0.031 6.774 50.00 10.50 X

2142684297 Zementestrich 100.0 50 1.700 0.029 2000.00 100.00 X X

1.318.02 Mineralfaser überw. 100.0 60 0.040 1.500 15.00 0.90 X

2142684243 Stahlbeton 100.0 200 2.500 0.080 2400.00 480.00 X X

1.228.01 K/Z Mörtel innen 100.0 10 0.800 0.012 1600.00 16.00 X

innen 0.100

530.0 U = 0.116  W/(m²K)

Umin = 0.200  W/(m²K)

außen 0.100

2142684297 Zementestrich 100.0 50 1.700 0.029 2000.00 100.00 X X

1.318.02 Mineralfaser überw. 100.0 60 0.040 1.500 15.00 0.90 X

Flachdach nach Sanierung

Decke zu unbek. Dachraum saniert

Decke zu unbeh. Dachraum

Innenwand

erdanliegende Wand mit Innendämmung
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GZ Datum

28.Januar 2011
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

ENERGIEAUSWEIS
2142684243 Stahlbeton 100.0 200 2.500 0.080 2400.00 480.00 X X

1.228.01 K/Z Mörtel innen 100.0 10 0.800 0.012 1600.00 16.00 X

innen 0.100

320.0 U = 0.549  W/(m²K)

Umin = 0.200  W/(m²K)

außen 0.040

2142685305 Putzträgerplatte RP-PT 100.0 20 0.040 0.500 150.00 3.00 X X

2142684304 Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken 20.0 80 0.120 0.667 500.00 8.00 X X

2142685624 Isolena Schafwolle, Klemmfilz, 30 kg/m³ 80.0 80 0.040 2.000 30.00 1.92 X X

2142684304 Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken 20.0 160 0.120 1.333 500.00 16.00 X X

2142685624 Isolena Schafwolle, Klemmfilz, 30 kg/m³ 80.0 160 0.040 4.000 30.00 3.84 X X

1503 Heratekta-E-37-035 (5,0cm) 100.0 50 0.042 1.190 164.00 8.20 X

2142685444 RÖFIX 510 Kalk-Zement-Grundputz 100.0 15 0.800 0.019 1400.00 21.00 X X

innen 0.130

325.0 U = 0.158  W/(m²K)

Umin = 0.350  W/(m²K)

Vertikaler Balken: Achsabstand 800 [mm]     Breite  160 [mm]

außen 0.040

1.402.08 Holz 100.0 24 0.200 0.120 800.00 19.20 X

DIV13 Mineralwolle zw. Riegeln 100.0 120 0.050 2.400 20.00 2.40 X

DIV12 Mineralwolle zw. Holzstehern 100.0 60 0.040 1.500 20.00 1.20 X

DIV11 Montagelattung 100.0 24 1.000 0.024 600.00 14.40 X

1.710.04 Gipskartonplatten 100.0 13 0.210 0.062 900.00 11.70 X

innen 0.100

241.0 U = 0.236  W/(m²K)

Umin = 0.200  W/(m²K)

außen 0.100

2142684329 Kies 100.0 50 0.700 0.071 1800.00 90.00 X X

2142686493 ROOFMATE SL-A 100.0 180 0.038 4.737 38.00 6.84 X X

2142697164 Icoelast E-KV 5 100.0 5 0.230 0.022 1100.00 5.50 X X

2142697218 Icoelast E-KV 4 100.0 4 0.230 0.017 1100.00 4.40 X X

2142684240 Magerbeton 100.0 60 1.330 0.045 2000.00 120.00 X X

2142684243 Stahlbeton 100.0 200 2.500 0.080 2400.00 480.00 X X

innen 0.100

499.0 U = 0.143  W/(m²K)

Umin = 0.200  W/(m²K)

außen 0.040

2142684303 Holz - Schnittholz Nadel, gehobelt, techn. getr.100.0 20 0.120 0.167 500.00 10.00 X X

2142684304 Holz - Schnittholz Nadel, rauh, lufttrocken 20.0 160 0.120 1.333 500.00 16.00 X X

2142685624 Isolena Schafwolle, Klemmfilz, 30 kg/m³ 80.0 160 0.040 4.000 30.00 3.84 X X

1503 Heratekta-E-37-035 (5,0cm) 100.0 50 0.042 1.190 164.00 8.20 X

2142685444 RÖFIX 510 Kalk-Zement-Grundputz 100.0 15 0.800 0.019 1400.00 21.00 X X

innen 0.130

245.0 U = 0.220  W/(m²K)

Umin = 0.350  W/(m²K)

Vertikaler Balken: Achsabstand 800 [mm]     Breite  160 [mm]

Dachschräge

Flachdach bekiest

Holzrieglwand Bestand

Wand zum Dachboden saniert

Holzrieglwand Saniert
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GZ Datum

28.Januar 2011
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

ENERGIEAUSWEIS
außen 0.130

2142684262 Polystyrol (EPS f. Wärmedämmverbundsysteme WDVS)100.0 140 0.040 3.500 18.00 2.52 X X

2142684354 Dämmputz EPS 100.0 50 0.095 0.526 300.00 15.00 X X

2882 Betonhohlblock 3 K Hbl (b<30cm) 100.0 250 0.920 0.272 1800.00 450.00 X

2142685444 RÖFIX 510 Kalk-Zement-Grundputz 100.0 10 0.800 0.012 1400.00 14.00 X X

1503 Heratekta-E-37-035 (5,0cm) 100.0 50 0.042 1.190 164.00 8.20 X

2142685444 RÖFIX 510 Kalk-Zement-Grundputz 100.0 15 0.800 0.019 1400.00 21.00 X X

innen 0.130

515.0 U = 0.173  W/(m²K)

Umin = 0.350  W/(m²K)

außen 0.130

2142684354 Dämmputz EPS 100.0 50 0.095 0.526 300.00 15.00 X X

2882 Betonhohlblock 3 K Hbl (b<30cm) 100.0 250 0.920 0.272 1800.00 450.00 X

2142685444 RÖFIX 510 Kalk-Zement-Grundputz 100.0 10 0.800 0.012 1400.00 14.00 X X

1503 Heratekta-E-37-035 (5,0cm) 100.0 50 0.042 1.190 164.00 8.20 X

2142685444 RÖFIX 510 Kalk-Zement-Grundputz 100.0 15 0.800 0.019 1400.00 21.00 X X

innen 0.130

375.0 U = 0.439  W/(m²K)

Umin = 0.350  W/(m²K)

Wand zum Dachboden
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GZ

Bezeichnung Breite Höhe g ψ U U Glas- U U-Wert 
[mm] [mm] Rahmen Glas anteil W/(m²K) fix

Fenster_03 1001 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,67 0,96
Fenster_05 2350 1850 0,70 0,06 0,96 0,70 0,82 0,84
Fenster_08 1250 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,71 0,93
Fenster_09 1514 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,73 0,91
Fenster_10 1387 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,72 0,92
Fenster_06 2082 1850 0,70 0,06 0,96 0,70 0,81 0,85
Fenster_07 3340 1800 0,70 0,06 0,96 0,70 0,84 0,82
Fenster_12 1960 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,75 0,89
Fenster_19 1123 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,69 0,94
Fenster_21 1345 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,72 0,92
Fenster_14 2064 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,76 0,89
Fenster_20 1387 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,72 0,92
Fenster_13 2082 1850 0,70 0,06 0,96 0,70 0,81 0,85
Fenster_16 1425 1850 0,70 0,06 0,96 0,70 0,77 0,88
Fenster_11 1000 2200 0,70 0,06 0,96 0,70 0,73 0,91
Fenster_23 750 750 0,70 0,06 0,96 0,70 0,54 1,08
Fenster_25 1800 2200 0,70 0,06 0,96 0,70 0,81 0,85
Fenster_17 1200 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,70 0,93
Fenster_18 1276 1550 0,70 0,06 0,96 0,70 0,74 0,91
Fenster_24 1100 2200 0,70 0,06 0,96 0,70 0,74 0,90
Fenster_22 3017 2200 0,70 0,06 0,96 0,70 0,85 0,81
Fenster_15 2067 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,76 0,89
Fenster_27 1123 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,69 0,94
Fenster_28 1191 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,70 0,94
Fenster_32 1037 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,68 0,95
Fenster_33 2038 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,76 0,89
Fenster_31 1100 2150 0,70 0,06 0,96 0,70 0,74 0,90
Fenster_30 1100 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,69 0,94
Fenster_29 1276 1550 0,70 0,06 0,96 0,70 0,74 0,91
Fenster_36 950 1300 0,70 0,06 0,96 0,70 0,67 0,96
Fenster_26 2067 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,76 0,89
Fenster_39 850 1225 0,70 0,06 0,96 0,70 0,64 0,99
Fenster_37 1276 1550 0,70 0,06 0,96 0,70 0,74 0,91
Fenster_38 1200 1200 0,70 0,06 0,96 0,70 0,69 0,94

Tür_01 1300 2050 2,00 X

 Fenster und Türen

Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule
Datum

28.Januar 2011

ENERGIEAUSWEIS
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GZ

Bezeichnung Breite Höhe g y U U Glas- U PEI GWP AP PEI GWP AP

[mm] [mm] Rahmen Glas anteil W/(m²K) MJ/m²

kg CO2 

equ/m²
kg SO2 

equ/m² MJ/m²

kg CO2 

equ/m²
kg SO2 

equ/m²

Fenster_03 1001 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,67 0,96 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_05 2350 1850 0,70 0,06 0,96 0,70 0,82 0,84 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_08 1250 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,71 0,93 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_09 1514 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,73 0,91 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_10 1387 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,72 0,92 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_06 2082 1850 0,70 0,06 0,96 0,70 0,81 0,85 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_07 3340 1800 0,70 0,06 0,96 0,70 0,84 0,82 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_12 1960 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,75 0,89 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_19 1123 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,69 0,94 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_21 1345 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,72 0,92 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_14 2064 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,76 0,89 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_20 1387 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,72 0,92 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_13 2082 1850 0,70 0,06 0,96 0,70 0,81 0,85 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_16 1425 1850 0,70 0,06 0,96 0,70 0,77 0,88 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_11 1000 2200 0,70 0,06 0,96 0,70 0,73 0,91 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_23 750 750 0,70 0,06 0,96 0,70 0,54 1,08 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_25 1800 2200 0,70 0,06 0,96 0,70 0,81 0,85 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_17 1200 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,70 0,93 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_18 1276 1550 0,70 0,06 0,96 0,70 0,74 0,91 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_24 1100 2200 0,70 0,06 0,96 0,70 0,74 0,90 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_22 3017 2200 0,70 0,06 0,96 0,70 0,85 0,81 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_15 2067 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,76 0,89 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_27 1123 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,69 0,94 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_28 1191 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,70 0,94 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_32 1037 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,68 0,95 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_33 2038 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,76 0,89 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_31 1100 2150 0,70 0,06 0,96 0,70 0,74 0,90 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_30 1100 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,69 0,94 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_29 1276 1550 0,70 0,06 0,96 0,70 0,74 0,91 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_36 950 1300 0,70 0,06 0,96 0,70 0,67 0,96 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_26 2067 1250 0,70 0,06 0,96 0,70 0,76 0,89 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_39 850 1225 0,70 0,06 0,96 0,70 0,64 0,99 0 0 0 0 0 0 0

Rahmen

Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule
Datum

28.Januar 2011

ENERGIEAUSWEIS OI3-Kennzahlen

 Fenster und Türen OI3TGH Glas/Tür
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Bezeichnung Breite Höhe g y U U Glas- U PEI GWP AP PEI GWP AP

[mm] [mm] Rahmen Glas anteil W/(m²K) MJ/m²

kg CO2 

equ/m²
kg SO2 

equ/m² MJ/m²

kg CO2 

equ/m²
kg SO2 

equ/m²

Rahmen

ENERGIEAUSWEIS OI3-Kennzahlen

 Fenster und Türen OI3TGH Glas/Tür

Fenster_37 1276 1550 0,70 0,06 0,96 0,70 0,74 0,91 0 0 0 0 0 0 0
Fenster_38 1200 1200 0,70 0,06 0,96 0,70 0,69 0,94 0 0 0 0 0 0 0

Tür_01 1300 2050 2,00 0 0 0 0
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GZ
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

Datum

28.Januar 2011

ENERGIEAUSWEIS

Sanierungsmaßnahmen
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        HeizWärmeBedarf nach OIB - Richtlinie 6 (Ausgabe 1.1.2008)
                                                                                                   Programmsoftware: AX3000 Version:

Förderungswerber: Datum:
Bauwerber: Berechner:
Bauort: 6561 Unterschrift: 
Bauvorhaben: 

6500 Stempel Planer:

Gebäudedaten: Klimadaten:
Gebäudeart Förderung Standort
Kategorie Norm Außentemperatur -15 -16 [°C]
Wohnnutzfläche (NF) [m²] Innentemperatur 20 20 [°C]
BruttoGrundFläche (BGF) 1595,48 [m²] Heizgradtage 3400 5191 [Kd]
Bruttovolumen (VB) 5045,60 [m³] Heiztage 212 262 [Tage]

Gebäudekompaktheit: kontrollierte Wohnraumlüftung:
Oberflächen / Volumen A / V = 0,38 [1/m] Wärmerückgewinnungsgrad (WRG) %
charakteristische Länge lc = 2,66 [m] Luftwechsel n50 1/h

Fläche U-Wert Temperatur-
Netto max. Korrektur-

Ai Faktor Fi
m2

[-]

AW Aussenwand nach Sanierung 556,69 0,16 0,35 1,00 erfüllt

AW Holzrieglwand Bestand 57,22 0,22 0,35 1,00 erfüllt

AW Holzrieglwand Saniert 49,65 0,16 0,35 1,00 erfüllt

IW Wand zu unbeheiztem Keller 37,27 1,20 0,60 0,50 nicht erfüllt

IW Wand zu unbeheiztem Keller 89,11 1,20 0,60 1,00 nicht erfüllt

W Wand zum Dachboden saniert 29,93 0,17 0,35 0,50 erfüllt

IW Wand zum Dachboden 13,78 0,44 0,35 0,50 nicht erfüllt

IW Wand zum Dachboden 6,65 0,44 0,35 1,00 nicht erfüllt

KW erdanliegende Wand mit Innendämmung 24,97 0,39 0,40 0,50 erfüllt

KW erdanliegende Wand saniert 58,88 0,29 0,40 0,50 erfüllt

TF Decke zum Keller 266,97 0,83 0,40 0,50 nicht erfüllt

FB Geschoßdecke 125,08 0,93 0,00 0,00 nicht erfüllt

KB erdanliegender Fußboden 125,08 0,48 0,40 0,50 nicht erfüllt

TF Dachschräge 56,00 0,24 0,20 0,00 nicht erfüllt

DE Dachschräge 174,50 0,24 0,20 1,00 nicht erfüllt

TF Decke zu unbeh. Dachraum 55,57 0,55 0,20 0,50 nicht erfüllt

TF Decke zu unbek. Dachraum saniert 59,95 0,12 0,20 0,50 erfüllt

DE Decke zu unbek. Dachraum saniert 72,68 0,12 0,20 1,00 erfüllt

TF Flachdach bekiest 9,03 0,14 0,20 0,00 erfüllt

TF Flachdach nach Sanierung 41,79 0,18 0,20 0,00 erfüllt

DE Geschoßdecke 649,54 0,93 0,00 0,00 nicht erfüllt

IF Fenster_03 3,75 0,96 1,35 0,50 erfüllt

AF Fenster_05 52,17 0,84 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_06 7,70 0,85 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_07 12,02 0,82 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_08 3,13 0,93 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_09 3,79 0,91 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_10 1,73 0,92 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_11 8,80 0,91 1,35 1,00 erfüllt

IF Fenster_12 2,45 0,89 1,35 0,50 erfüllt

AF Fenster_13 7,70 0,85 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_14 2,58 0,89 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_15 2,58 0,89 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_16 5,27 0,88 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_17 12,00 0,93 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_18 3,96 0,91 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_19 1,40 0,94 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_20 1,73 0,92 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_21 3,36 0,92 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_22 6,64 0,81 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_23 1,13 1,08 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_24 2,42 0,90 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_25 3,96 0,85 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_26 2,58 0,89 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_27 1,40 0,94 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_28 1,49 0,94 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_29 3,96 0,91 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_30 9,63 0,94 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_31 14,19 0,90 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_32 1,30 0,95 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_33 2,55 0,89 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_36 1,24 0,96 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_37 3,96 0,91 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_38 1,44 0,94 1,35 1,00 erfüllt

AF Fenster_39 18,74 0,99 1,35 1,00 erfüllt

AT Tür_01 2,67 2,00 1,35 1,00 nicht erfüllt

92 19,7 %

24,6784391

Heizwärmebedarf (HWB): 3706,4% 3084,8%

Anforderung an den Heizwärmebedarf nach Tiroler Bauordnung (TBO) 2008 HWBBGF= 59,53 [kWh/m²a]

Anforderung an den Heizwärmebedarf nach Wohnbauförderungsrichtlinien 2007 59 28 51,6667 HWBBGF= 37,06 [kWh/m²a] 37,0645

Information: Anforderung an den Heizwärmebedarf nach Wohnbauförderungsrichtlinien 2010 45 25 33,3333 HWBBGF= 30,85 [kWh/m²a] 30,848

Information: Anforderung an den Heizwärmebedarf nach Wohnbauförderungsrichtlinien 2012 36 20 26,6667 HWBBGF= 24,68 [kWh/m²a] 24,6784

Spezifischer HeizWärmeBedarf (HWB) pro m² BGF für den jeweiligen Standort QH/BGF = 48,51 [kWh/m²a]

Spezifischer Heizwärmebedarf (HWB) pro m² BGF für die Förderung QH/BGF = 34,99 [kWh/m²a]

Anforderung Wohnbauförderung 

Abweichung des spez. Heizwärmebedarfs von der Anforderung Wohnbauförderung 2007 5,59 %
Abweichung des spez. Heizwärmebedarfs von der Anforderung Wohnbauförderung 2010 -13,44 %
Heizenergiebedarf (HEB):

Art der Heizung: Einsatz einer Solaranlage: nein Teilsolare Raumheizung: m² Kollektorfläche:

Anforderung an den Heizenergiebedarf nach Tiroler Bauordnung (TBO) 2008 HEBBGF = 157,62 [kWh/m²a]

Spezifischer Heizenergiebedarf (HEB) pro m² BGF HEBBGF = 77,41 [kWh/m²a]

Sanierung:
Sanierungsfall: berechneter HeizWärmeBedarf unsaniert (Referenzklima) HWB eintragen HWB= [kWh/m²a]

Abweichung HeizWärmeBedaf saniert (Referenzklima) zu HeizWärmeBedarf unsaniert (Referenzklima) #DIV/0! [%]

maximal zulässiger Heizwärmebedarf (HWB) pro m² bei umfassender Sanierung (75 kWh/m²a bei A/V >= 0,8 - 35 kWh/m²a bei A/V <= 0.2) 46,70 [kWh/m²a]

GZ
Gemeinde Ischgl - Sanierung Volksschule

28.Januar 2011
Gemeinde Ischgl Spiss Thomas

Datum

Mehrfamilienhaus Urichstraße 72
Ischgl Spiss & Partner Gmbh

28.Januar 2011

Version: AX3000 (20100104) für Allplan

Landeck

Mehrfamilienhaus

durchgangskoeff.
Ui

[W/(m2K)]

Bauteil Wärme-

Summe Fenster & Türen : 93 Σ Ai = A =

Der Heizenergiebedarf (HEB) erfasst den Gesamtwärmebedarf des Gebäudes. Er beinhaltet sowohl den Energiebedarf für die Beheizung des 
Gebäudes (HWB), die Erzeugung des Warmwassers (WWWB) sowie für den Betrieb des Heizsystems (HTEB).  

1894,33

Fenster : Anteil an der Außenfassade :

erfüllt

Standardheizkessel ölbeheizt vor 1978
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